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Resumen 
Hoy en día el uso de tuberías de PVC para el transporte de aguas, 
especialmente de agua potable, es por eso que se da una constante búsqueda 
de mejores tecnologías de fabricación, que conlleven a la obtención de nuevos y 
novedosos sistemas de tuberías.  
Los  procesos de producción de tubería de PVC están regulados por normas 
internacionales que garantizan la calidad en este tipo de productos, 
especialmente cuando se trata del agua, tan necesaria para la supervivencia de 
la vida. 
La ejecución de este proyecto se encuentra directamente relacionado con el 
proceso de producción de tubería de PVC de alta presión, más específicamente 
la que se encuentra regulada por la norma C900 de la Asociación Americana de 
Trabajos del Agua AWWA. En este proyecto se desarrolló el diseño eléctrico 
para una máquina de pruebas hidrostáticas para tubería de agua potable a alta 
presión. Entre los alcances del proyecto se encuentra la obtención del diseño de 
la instalación eléctrica par la máquina, además de ello el sistema de control, el 
cual se basa en un PLC, se dio la selección de componentes de acuerdo a los 
requerimientos del diseño . 
Finalmente, se realizó una simulación con el fin de comprobar el cumplimiento 
de los requisitos del diseño realizado.  
 
Palabras Clave: Tubería de PVC, Norma C900, Automatización, Pruebas 
hidrostáticas, simulación 
Diseño del Sistema Eléctrico  y de Control para una máquina de Pruebas Hidrostáticas bajo 




Instituto Tecnológico de Costa Rica  Proyecto de Graduación 
 
Abstract 
Nowadays the use of PVC  pipes for the ditribution of water, specially drinking 
water, are therefore that is given a search full-time of better technologies of 
manufacture, that share in bearing to  obtain new and novel systems.  
The production process of PVC pipes are regulated by international guidelines 
that guarantees the quality in this type of products, specially when it is trade of 
the water, so necessary for the survival of the life. 
The execution of this project is directly related with the production process of 
high - pressure PVC pipes, more specifically she who finds to him regulated for 
the C900 standard of the American Water Works Association (AWWA).  When 
manufactures a PVC tube, this tight curl for a series of processes that 
guarantees the fulfillment with the quality standards. 
In this project the electric design for a test hydrostatic machine is developed for 
high pressure drinking water pipes, this test type is applied in order to check the 
resistance of the tube in work situations that may be experienced by the pipe. 
Between the reaches of the project finds to him the obtaining of the design of the 
electric setup couple the machine, besides it the system of control, which  bases 
in a PLC, it gave the selection of components according to the requirements of 
the design. 
Finally, a simulation was done, in order to verify the fulfillment of the 
requirements of the design 
 
Keywords: PVC pipes, automation, PLC, C900 Standard, simulation, hydrostatic 
test.  
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Capítulo 1: Introducción 
   
1.1  Descripción de la empresa 
 
La empresa TechShop Internacional S.A. (www.tsicr.com), es una empresa 
metalmecánica que se dedica a la fabricación de piezas de alta precisión, 
moldes, empaques, herramientas, también al diseño y fabricación de maquinaria 
y equipo para la producción de tubos de PVC. 
 
Sus operaciones se iniciaron hace más de 20 años, como una división de una 
compañía más grande llamada Hules Técnicos (HULTEC), dedicada a la 
producción y distribución de empaques y otros productos de hule, tanto en los 
mercados de Estados Unidos como de Europa.   
 
En ese tiempo la división era responsable del diseño de productos así como de 
la producción y mantenimiento de los moldes utilizados en la producción de tales 
empaques de hule, cierta maquinaria y otras partes de precisión requeridas para 
atender las necesidades de la compañía, haciendo uso de materiales de alta 
calidad y resistencia, como: 
 
• Aluminio 
• Acero Inoxidable 
• Inconel  
• Titanio 
• Cobre Berilio 
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• Otras aleaciones de níquel 
 
 
Durante los años 90, la compañía incursionó exitosamente en la manufactura de 
partes de precisión en diferentes aleaciones para diferentes industrias, tales 
como: 
 
• Industria petrolera 
• Industria aeroespacial 
• Industria de transmisión/radiodifusión 
• Industria de Telecomunicaciones  
• Eléctrica/Electrónica 
• Automotora 
• Bienes de Consumo 
• Sellos de hule 
• Otros 
 
Más adelante, a raíz del crecimiento alcanzado, se decidió separar la operación 
y crear entidades independientes- TechShop y BellTech - que, de ahí en 
adelante, suplieran bienes y servicios al mercado.  
Entonces a inicios del año 2000, es cuando a través de Belltech, la empresa 
lanza al mercado su propia marca de soluciones de acampanado de tuberías, 
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aplicando para ello sus 20 años de experiencia al diseño y  manufactura de las 
más modernas máquinas automáticas de campaneo, para un mercado cada vez 
más exigente. 
Desde el año 2001, TechShop - BellTech opera bajo el Régimen Zona Franca en 
sus instalaciones en La Uruca, San José, Costa Rica, sirviendo a sus clientes en 
diferentes países alrededor del mundo.   
 
BellTech ofrece a sus clientes maquinaria diseñada para cumplir con los 
requerimientos específicos de cada línea de producción, para los cual provee 
novedosas soluciones.  
Como parte de la experiencia adquirida por la empresa en la implementación de 
maquinaria, se han desarrollado proyectos dentro y fuera del país, 
concentrándose en diseño, instalación de equipos y brindar servicios como: 
 
• Tooling (Conjunto de partes que permiten el procesamiento de un tubo 
según sea la longitud del diámetro y el tipo de campana) 
• Mandriles 
• Máquinas campaneadoras 
• Conversión de máquinas campaneadoras al sistema Rieber. 
• Asistencia Técnica 
• Máquinaria para la fabricación de tubería de diámetros grandes 
• Máquinas de pruebas hidrostáticas y equipo de manejo de tubería. 
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Figura 1.  Máquina Campaneadora para tubería C900 de 8” 
 
En la figura anterior se muestra una máquina campaneadora, para tubería C900 
de hasta 8”, desarrollada por la empresa.  Entre los países en que la empresa ha 
desarrollado importantes proyectos están: 
 
• Costa Rica  
• Estados Unidos   
• Canadá   
• España  
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• Argentina    
• Brasil Mexico    
• Colombia  
• Holanda   
• Panamá   
 
La mayoría de los proyectos que se encuentra desarrollando actualmente la 
empresa están destinados al mercado estadounidense, para las más 
importantes compañías dedicadas a la producción de tubería de PVC, una de 
ellas es National Pipe Corporation (NAPCO). En Costa Rica, se ha desarrollado 
proyectos para la empresa Amanco. 
 
 
1.2  Problemática existente e importancia de su solución 
 
1.2.1 Proceso de producción de tubería de PVC 
 
La producción de tubería de PVC engloba una serie de procesos mediante los 
cuales se garantiza la obtención del producto final de la mejor calidad. 
 
Los tipos de tubería convencionales de PVC: 
• Sewer 3034 (Desagüe o aguas servidas). 
• IPS 2241 Presión media. 
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• C900 Alta Presión. 
• C905 Alta presión Tubería de diámetros grandes (más de 12”). 
 
Primeramente, en una línea de extrusión de tubería de PVC, está la máquina 
extrusora, a partir de la cual se diseña, dimensiona y configuran las demás 
máquinas involucradas en el proceso. 
Hoy en día las máquinas extrusoras poseen gran capacidad de producción, lo 
que implica que cada uno de los procesos implicados debe ser realizado con 
mayor rapidez y eficiencia. 
 
Figura 2.  Diagrama General del proceso de producción de tubería PVC 
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El desarrollo del proyecto se relaciona directamente con el proceso de 
fabricación de tubería de PVC de alta presión para diámetros pequeños, cuya 
producción se encuentra regulada por la norma C900 de la Asociación 
Americana de trabajos del Agua (AWWA), para el transporte de agua potable. 
 
Siguiendo el diagrama mostrado en la figura 2, cuando la máquina extrusora ha 
producido suficiente producto con la longitud correspondiente a un tubo, este se 
corta para pasar luego a la parte de campaneo. 
 
La campana es la sección del tubo que se utiliza para el acople de tuberías, 
como el campaneado normal, mediante el cual se unen los tubos con 
pegamento para PVC. También está el campaneo Rieber, para tuberías de alta 
presión, por lo que es el utilizado en este caso y que se muestra en la figura 3. 
 
El sistema RIEBER (Junta Integrada), consiste en un campaneado especial de 
los tubos, donde básicamente se incorpora un empaque metálico revestido de 
hule, esto permite el acople entre tubos sin necesidad de pegamento,  
acoplando los dos extremos mediante presión.   
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Figura 3.  Tuberías PVC C900 con sistema Rieber. 
 
 
Cuando el tubo se ha campaneado, se encuentra listo para ser sometido a las 
pruebas correspondientes, con el fin de verificar el cumplimiento de la norma 
C900.  Luego de pasar satisfactoriamente las  pruebas, el tubo pasa a un equipo 
de manejo que se encarga de acomodarlo de acuerdo a los patrones 
establecidos para el paletizado de los tubos. 
 
BellTech diseña y fabrica máquinas para estas líneas de producción a partir de 
la etapa de corte del tubo, campaneo, máquinas de pruebas y sistemas de 
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1.2.2 Descripción del problema y su importancia. 
 
El desarrollo del presente proyecto se relaciona directamente con la etapa de 
pruebas hidrostáticas que se realizan a la tubería de PVC. Después del proceso 
de campaneo, el tubo es sometido a una prueba hidrostática con el fin de 
determinar la resistencia que éste tiene ante la aplicación de presión interna. 
 
La máquina utilizada para la aplicación de esta prueba se conoce como 
Hydrotester, este se encarga de recibir el tubo de la línea para luego sumergirlo 
en un tanque con agua, esto por motivos de seguridad, ya que existe el riesgo 
de explosión del tubo y con ello, se pueden ver afectadas las personas que se 
encuentran alrededor, además de ello, cuando el tubo se sumerge, esto debe 
hacerse de manera inclinada, para evitar que burbujas de aire queden atrapadas 
dentro del tubo.   
 
Luego el tubo es asegurado dentro del tanque, se tapa por ambos lados, por el 
lado de la campana se introduce un mandril, éste es hueco y es a través de él 
que se inyecta agua hasta llegar a la presión de prueba.  Finalizada la prueba el 
tubo se descarta o sigue en la línea según sea el resultado de la misma. 
 
El diseño y construcción de la máquina, requiere de un extenso trabajo 
multidisciplinario, por lo que el proyecto se delimitó al diseño eléctrico de la 
máquina. 
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BellTech ha desarrollado varias máquinas que se encargan de realizar este tipo 
de pruebas en tuberías con diámetros grandes (15” a 48”), en este caso se trata 
del diseño de una nueva versión prototipo, para tubería de diámetros pequeños 
(de 4” a 8”), donde es de suma importancia la rapidez de la máquina para 
realizar la prueba, ya que este tipo de tubos son producidos en mayor volumen 
por la extrusora.  
 
Cuando se inició con el desarrollo del proyecto sólo se contaba con un diseño 
mecánico preliminar, por lo que se tuvo que realizar el diseño de parte eléctrica 
de la máquina, el cual debería abarcar los siguientes aspectos: 
 
• Diseño de la parte de potencia. 
• Diseño del sistema de control. 
• Diseño del panel de control  
• Diseño del cableado de la máquina 
 
Cada uno de estos aspectos tuvo que ser analizado antes de su posterior 
desarrollo, de manera que mediante la solución dada, se pudiese proporcionar 
un funcionamiento sistemático y repetitivo a la máquina, y que se apegara a los 
requerimientos de calidad, tanto del cliente como de la empresa. 
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Capítulo 2: Meta y objetivos 
 
2.1  Meta 
 
Lograr un diseño e implementación de una máquina de pruebas hidrostáticas 
para tubería de PVC, que tenga un funcionamiento adecuado, de manera que 
satisfaga los requerimientos de la empresa NAPCO, y que además cumpla con 
los estándares  tanto nacionales como internacionales para el control de calidad 
para este tipo de tubería. 
 
2.2  Objetivo general 
 
Realizar el diseño eléctrico completo de una máquina de prueba hidrostática 
(Hydrotester) para tubería PVC de 4 a 8 pulgadas de diámetro, bajo la norma 
C900. 
Este diseño debe incluir las acometidas, controles y protecciones para los 
componentes de potencia de la máquina así como el diseño del sistema de 
control para la máquina, conforme a los requerimientos del cliente y los 
propios del proceso. 
El sistema diseñado debe permitir realizar las pruebas de resistencia en 
tubos de PVC de una manera automatizada, tomar en cuenta aspectos como 
seguridad para el operario, incluir alarmas de operación de la máquina y 
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cumplir con los requerimientos de secuencia y temporización establecidos 
por el equipo de trabajo multidisciplinario responsable del diseño e 
implementación de la máquina como un todo. 
 
2.3  Objetivos específicos 
 
a. Especificar los componentes eléctricos y electrónicos necesarios 
requeridos para la implementación del diseño eléctrico y de control de la 
máquina de pruebas hidrostáticas, con base en los parámetros de 
operación especificados en el diseño mecánico de dicha máquina, con su 
respectivo presupuesto. 
 
b. Deducir y dibujar los planos eléctricos, de potencia, de control y de 
cableado, correspondientes para el diseño eléctrico y de control de la 
máquina de pruebas hidrostáticas. 
 
c. Desarrollar el programa de control que incluya la integración de los 
diferentes dispositivos y la respectiva interfaz de usuario/operador para la 
máquina de pruebas hidrostáticas que permita un funcionamiento 
sistemático y repetitivo acorde con los requerimientos establecidos. 
 
d. Realizar una simulación de la parte hidráulica del sistema diseñado, por 
medio del cual que permita visualizar el movimiento y la respectiva 
temporización, en tiempo real, de los cilindros y verificar las diferentes 
secuencias de operación programadas. 
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Capítulo 3: Marco teórico 
 
3.1  Descripción del proceso de prueba hidrostática 
 
 
El proceso de prueba hidrostática por realizar por la máquina objeto de este 
proyecto fue diseñado por el equipo de trabajo multidisciplinario encargado, el 
cual definió diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento mecánico, 
eléctrico, de control y de seguridad, todos relativos de manera integral a la 
operación del Hydrotester. 
 
Producto de las especificaciones definidas por el equipo de trabajo 
multidisciplinario, la parte que correspondió desarrollar como Proyecto de 
Graduación involucró el diseño eléctrico, tanto de potencia, como de control de 
un hydrotester para tubería de PVC de diámetros pequeños. En este caso fue 
muy importante tomar en cuenta el tiempo que se tarda en realizar la prueba, 
esto para no provocar saturación en la línea de producción.  
A continuación se procede a detallar el proceso de prueba que debe realizar la 
máquina. 
 
1. Recepción de los tubos 
En esta etapa, los tubos son transferidos desde una máquina campaneadora, 
en este caso el paso de los tubos hacia el hydrotester se da de manera 
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directa, sin necesidad de algún equipo de transporte o manipulación manual 
por parte de algún operario.  Cuando se transfiere un tubo, este queda en 
espera en la etapa de recepción de la máquina, que funciona como 




Figura 4a. Etapa de recepción / Acumulador de tubos. 




2. Ingreso de los tubos a los brazos de carga 
 
Cuando la máquina se encuentra, lista para realizar el proceso de prueba, se 
deja pasar el tubo y este queda posado sobre unos brazos de carga, como 
se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Brazos de carga para el tubo. 
 
3. Traslado de los tubos a los carros de transporte 
 
Seguidamente el tubo es bajado hasta ser colocado en los carros de 
transporte, el cual se encarga de llevar el tubo hasta una posición adecuada 
para ser  introducido en el tanque. Esta acción se muestra en las figuras 6a y 
6b. 
Las abrazaderas inferiores se encuentran debajo del nivel del agua del 
tanque, y como se muestra en la figura 7, cuando el tubo está posicionado, 
éstos deben ascender, con el fin de levantar el tubo y sacar lo de los carros 
de transporte, que luego son retraídos para  vuelven a su posición original. 
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Luego de ello, las abrazaderas inferiores bajan hasta aprisionar el tubo y 
asegurarlo en conjunto con las inferiores, luego de ello se sumerge el tubo de 
la siguiente manera: primero se procede a descender el lado opuesto al de la 
campana, esto con el fin de dar la inclinación que permita el ingreso del agua 
y la salida del aire que se encuentra en el interior del tubo, ya que la 
presencia de burbujas de aire dentro del tubo durante la prueba puede 




Figura 6a. Tubo colocado sobre el carro de transporte. 
Figura 6b. El carro de transporte lleva el tubo hasta la entrada del tanque. 
 
Cuando el tubo está dentro del tanque se debe esperar un tiempo de 
aproximadamente 8 segundos, para enfriar el tubo antes de proceder con la 
prueba, ya que tiene poco tiempo de ser extruido y además en el proceso de 
campaneo fue calentado. 
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Figura 7. El tubo es levantado por las abrazaderas inferiores y los carros de transporte son 
retraídos. 
 
Transcurrido el tiempo de enfriamiento, se inicia la prueba. Dentro del tanque 
hay un mandril, este se extiende y entra en la parte campaneada del tubo, 
éste también es empujado y de esta manera el otro lado es introducido 
dentro de un empaque; así el tubo queda asegurado, sellado y listo para ser 
sometido a presión. 
 
Mediante una bomba, se empieza a inyectar agua a presión dentro del tubo. 
Es importante señalar que el mandril es hueco, lo que permite lo anterior ya 
que es mediante éste que el agua ingresa al tubo.  En este punto existe una 
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diferencia de presiones entre el interior y el exterior del tubo, y que emula las 
condiciones de trabajo a las que será sometido. 
Es importante señalar que según la norma C900, para este tipo de tubería, la 
prueba se realiza con valores de presión de cuatro veces el valor normal 
especificado para la tubería de acuerdo con el diámetro de ésta. 
 
La presión de prueba es mantenida dentro del tubo por 5 segundos, luego de 
esto se obtiene el resultado, esto manteniendo un monitoreo de la presión 
dentro del tubo durante el transcurso de la prueba. Es importante mencionar 
que según la norma C900, la presión de prueba que se aplica debe tener un 
valor de cuatro veces la presión normal de trabajo especificada para el tipo 
de tubo que se esté probando. 
La prueba fallas cuando se detectan fluctuaciones en el valor de presión 
registrado,  esto se puede deber, por ejemplo, a una explosión del tubo, que 
el tubo cede ante la presión y como consecuencia de ello aparecen fisuras, 
que ocasionan que el tubo no sea apto para su utilización y deba ser 
descartado. 
 
Cuando la prueba es superada satisfactoriamente,  se retira el mandril y el 
tubo es sacado del tanque, también de manera inclinada, para sacar el agua 
que queda dentro del mismo.  Después de drenar el agua, las abrazaderas 
superiores son retraídas, luego, se extienden unas rampas de salida para el 
tubo son extendidas. 
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Las abrazaderas inferiores son extendidas,  por lo tanto descienden bajo el 
nivel del agua del tanque, y con ello colocando el tubo sobre las rampas de 
salida.  Seguido de esto, el tubo rueda hacia la parte de salida de la máquina. 
Este proceso se ilustra en las figuras 8a y 8b. 
 
Luego que el tubo ha salido, las rampas de salida son retraídas, por lo que la 
máquina se encuentra en una posición inicial, y con ello, queda lista para 
procesar un nuevo tubo. 
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Figura 8a. El tubo sale del tanque y las rampas de salida son extendidas. 
Figura 8b. El tubo rueda por las rampas y sale de la máquina. 
 
3.2  Requerimientos de la empresa  
 
La empresa TechShop – BellTech requirió del diseño eléctrico completo para la 
máquina de pruebas hidrostáticas, cuyos alcances son los siguientes: 
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a. Diseño de acometidas, controles y protecciones para los componentes de 
potencia de la máquina. 
b. Diseño del sistema de control para la máquina, con el que se pretende la 
automatización de la misma según los requerimientos del cliente y los 
propios del proceso. 
c. Diseño del panel de control, así como de la interfaz para el 
usuario/operador. 
d. Elaboración de los planos de potencia de la máquina. 
e. Elaboración de los planos de control para la máquina. 
f. Elaboración de los planos de cableado. 
 
Los proyectos anteriores desarrollados por la empresa cuentan con sistemas de 
control basados en PLC, por lo que requirió que preferiblemente el sistema de 
control debería estar basado en este tipo de dispositivo. Además de ello, como 
parte del diseño, se debió escoger la totalidad de los componentes necesarios, 
tanto para potencia, control, alambrado y para la implementación del panel. 
El diseño de esta máquina se da de acuerdo con las características específicas 
de la línea de producción con la que el cliente cuenta.  En la tabla 1 se muestra 
algunas de estas características, y requerimientos mecánicos, estos datos son 
los que se tomaron en cuenta como parte de los criterios de diseño utilizados 
para el desarrollo del proyecto. 
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En cuanto a la documentación requerida por la empresa, fue necesario dibujar 
los planos eléctricos, así como los diagramas de secuencia de la máquina y 
además de ello, el desarrollo del manual de usuario para la máquina. Se tuvo 
que desarrollar, en cuanto a planos y manuales, un material que fuera fácil de 
interpretar por parte de los demás funcionarios de la empresa, tanto en diseño, 
como en producción. 
Un aspecto importante es el presupuesto, por lo que se requiere la definición de 
las lista de materiales necesarios para la posterior implementación del diseño, 
en esto es importante destacar que se cuenta con un presupuesto inicial de 
$15000 
 
Tabla 1 Características Generales para el desarrollo del Hydrotester 
Diámetro de la tubería 4” a 8” 
Longitud del tubo 20 ft + long de la campana 
Longitud de la campana Mín 5.25”    Máx 7.25” 
Presión de agua aplicada al tubo Mín 400 psi    Máx 800 psi 
Peso del tubo Mín 34 lb ( 4”)     Máx 209 lb (8”) 
Velocidad de Extrusión 700 lb/h  
Altura para recepción del tubo 1 100 mm 
Tiempo disponible para la prueba 2 min 54 s 
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Para poder realizar la prueba, en conjunto con el diseñador mecánico se fijaron 
los siguientes tiempos de acuerdo a la etapa de proceso: 
• Recibo del tubo: 10s 
• Paso del tubo hacia los brazos cargadores: 10s 
• Descenso del tubo en el brazo: 15s 
• Transporte del tubo por el carro de transporte: 25s 
• Introducción en el tanque y prueba: 30s 
• Salida del tanque: 30s 
• Expulsión del tubo: 20s 
 
Estos tiempos se fijaron como punto de referencia para el diseño del sistema de 
control. 
 
El mercado de destino para esta máquina es el norteamericano, por lo cual se 
debe tomar en cuenta distintos reglamentos y estándares, que son requeridos 
para el funcionamiento de este tipo de maquinaria en ese país.  Como se ha 
señalado la fabricación de tubería PVC de alta presión está regulada por la 
norma C900 de la AWWA, que es una entidad dedicada al mejoramiento de 
calidad de agua potable. Fué fundada en 1881 y actualmente cuenta con 
aproximadamente 60,000 miembros a nivel mundial. 
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La AWWA desarrolla las normas para la industria, buscando un constante 
mejoramiento de procesos y prácticas concernientes al manejo del agua, y que 
se relaciona directamente con la  higiene pública y seguridad. El programa de 
normas de AWWA ha proveído normas desde 1908 y es reconocida 
internacionalmente como la fuente para el desarrollo científico y como referencia 
en el manejo de recursos de agua potable. 
 
En la escogencia de los componentes y materiales necesarios, es muy 
importante tomar en cuenta que estos cuenten con la certificación UL 
(Underwriters Laboratories Inc). El cual es un ente privado de EE.UU, se 
encarga de desarrollar normas y procedimientos de prueba para los productos, 
materiales, componentes, ensambles, herramientas y equipo, principalmente 
tratando sobre seguridad de productos, especialmente en lo que concierne a 
dispositivos eléctricos.  
 
El NEC (National Electric Code) es desarrollado por NFPA (National Fire 
Protection Association) en el código eléctrico nacional, que consiste de 20 
paneles de elaboración de código y un comité técnico. El NEC está aprobado en 
EEUU como una norma nacional por los Instituto nacional americano de 
normalización (ANSI). Ello se identifica formalmente como ANSI/NFPA 70. 
 
En cuanto a la programación del sistema de control es importante referirse al 
estándar IEC 61131-3, que fija una pauta a seguir en cuanto a los lenguajes de 
programación y estructura de programas en sistemas de automatización. 
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3.3  Antecedentes 
 
Como ya se ha mencionado, la empresa ya ha desarrollado máquinas de 
pruebas hidrostáticas para tubería de PVC de diámetros grandes, y que están 
reguladas por la norma C905 de la AWWA. En las figura 9a se ilustra un 
Hydrotester para este tipo de tubería, en cuanto a diseño y en proceso de 
construcción. 
 
Aunque el diseño y las secuencias de funcionamiento de estos proyectos 
anteriores son bastante distintos al que se requirió para el prototipo de 
Hydrotester para tubería C900, éstos fueron tomados como referencia, y contar 
con un punto de partida para el desarrollo del nuevo diseño.  
 
Figura 9a. Proyecto desarrollado anteriormente por la empresa: Hydrotester para tubería C905. 
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Como ya se ha mencionado, el desarrollo de maquinaria en BellTech se da 
siguiendo las especificaciones del fabricante, a la medida de los requerimientos 
de su línea de producción, lo que le brinda ventaja competitiva ante otras 
empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria para PVC. 
 
Este tipo de maquinaria para pruebas de presión en tubería también es 
desarrollada por otras empresas, entre las que se destacan SICA 
(http://www.sica-italy.com) e IPM (http://www.ipm-italy.it), dos empresas 
italianas, y que cuentan con muchos años de experiencia en el campo del 
desarrollo de maquinaria. También hay  algunas empresas chinas se encargan 
de fabricar este tipo de máquinas. 
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Capítulo 4: Procedimiento metodológico 
 
 
En este capítulo se describe el proceso seguido en el desarrollo del diseño para 
el hydrotester, se hace referencia a las actividades realizadas para llegar a 
plantear las alternativas de solución y como se evaluaron para discriminar entre 
estas alternativas para llegar a la síntesis de un diseño final. 
 
Como ya se mencionó, cuando se inició el proyecto, la empresa sólo contaba 
con un diseño mecánico preliminar y una idea del posible funcionamiento de la 
máquina de pruebas hidrostáticas, por lo que no se contaba con un diseño 
eléctrico concreto que complementara la parte mecánica, y que permitiera 
gobernar los movimientos que ésta debe realizar. 
 
4.1  Obtención y análisis de información 
 
 
La información correspondiente sobre la secuencia de funcionamiento se obtuvo 
mediante reuniones con los ingenieros encargados de realizar el diseño, tanto 
mecánico, como hidráulico de la máquina, a partir de ello, se obtuvo una 
secuencia de funcionamiento base, la cual ya se ha especificado en el capítulo 
3. 
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Esta secuencia se tomó como punto de partida, para luego proceder con el 
análisis y fuese requerido, realizar las modificaciones necesarias para hacer 
posible el cumplimiento de los requisitos mostrados en la tabla 1. 
Fue muy importante también la obtención de información acerca de los 
reglamentos que necesariamente debían ser tomados en el desarrollo del 
proyecto. 
 
4.2  Evaluación de las alternativas y síntesis de una solución 
 
A partir de los datos recopilados en cuanto a la selección de los dispositivos de 
potencia, que para esta máquina corresponden a los motores de las bombas y la 
alimentación para todos los sistemas de la máquina. Se procedió a escoger en 
primera instancia, el tipo y calibre del cable que se utilizará. Además de ello, se 
procedió a realizar el cálculo de las protecciones tanto para los dispositivos de 
potencia, como para la parte de control, esto utilizando el NEC. Luego de esto se 
procedió a dibujar los planos correspondientes para la parte de potencia. 
Seguidamente se procedió con el análisis de las secuencias de funcionamiento, 
en donde a partir de la información recopilada fue posible obtener los diagramas 
de secuencia para el funcionamiento de la máquina. 
Luego de tener estos diagramas, se procedió a realizar un análisis con el fin de 
determinar si las secuencias harían que se cumpliera realmente con los 
requerimientos previamente establecidos.  Después de un estudio de lo anterior, 
en cuanto al funcionamiento de la máquina surgieron dos opciones, sobre las 
cuales se tuvo que decidir con el fin de obtener la secuencia definitiva. 
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La primera opción, ya mostrada en el capítulo 3, consiste en que la máquina 
realiza el proceso de prueba, incluyendo la recepción del tubo, introducción del 
tubo al tanque, sumergir el tubo, realizar la prueba y la salida del tubo.  En este 
caso, la secuencia es lineal, y por lo tanto el proceso no vuelve a iniciar hasta 
que el tubo haya sido expulsado de la máquina. 
La segunda opción consiste en dividir el proceso en dos etapas independientes: 
una etapa de recepción de tubo y la etapa del tanque.  La etapa de recepción se 
encarga de controlar el paso del tubo y el movimiento del brazo de carga, de 
manera que el tubo queda colocado sobre el carro de transporte,  esperando 
que el tanque se encuentre listo para la recepción de un nuevo tubo.  En la 
secuencia del tanque, se realiza el resto de la operación: entrada del tubo en el 
tanque, tiempo de enfriamiento, aplicación de presión de prueba, salida del tubo 
del tanque y posteriormente de la máquina. 
En conjunto con el equipo de trabajo multidisciplinario se decidió que la segunda 
opción será la que se utilizara para el diseño del sistema de control, ya que esta 
permite disminuir el tiempo de espera de un tubo en el acumulador para ser 
probado, además permite mantener más de un tubo dentro de la máquina, esto 
permite aumentar la rapidez con que se realiza el proceso de prueba, lo que 
ayuda en la búsqueda de cumplir con el tiempo disponible para la prueba, 
proporcionado por la tabla 1. 
A partir de las secuencias de funcionamiento definidas, se procedió con el 
diseño del sistema de control, el cual, como ya  se mencionó, está basado en un 
PLC de la marca Allen Bradley, esto a solicitud del cliente. Seguidamente, se 
procedió a definir las variables, tanto entradas y salidas necesarias.  
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Teniendo definidas las secuencias y variables de control, se procedió a la 
selección del hardware para el sistema de control, para lo cual fue necesario 
realizar, en primera instancia un estudio de los tipos de variables y la forma de 
detección de las mismas. Se procede después a dibujar, tanto los planos de 
control, como los de conexión. Posteriormente se dibujó el plano para la 
elaboración del panel, el cual contiene la distribución espacial de los 
componentes que serán colocados dentro de él, esto tomando como base el 
diagrama que se muestra en la figura 10. 
La programación del PLC se realiza utilizando el lenguaje de escalera (Ladder 
logic), el cual está descrito en el estándar IEC 61131-3. El desarrollo del 
programa se da siguiendo la estructura planteada en los diagramas de 
secuencia obtenidos y dibujados siguiendo la lógica de flujo de datos (SFC), este 
tipo de diagrama también está definido por el estándar IEC 61131-3. 
Finalmente, el sistema hidráulico, neumático, eléctrico y el de control, fueron 
simulados, mediante un software de simulación de sistemas de automatización, 
que da la facilidad de simular la interacción de estos tres tipos de sistemas, en 
conjunto y que permitió comprobar la validez del diseño realizado y con ello el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 
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Capítulo 5: Descripción detallada de la solución  
 
Este capítulo explica detalladamente el diseño eléctrico realizado para la 
máquina de pruebas hidrostáticas. Se realiza el análisis de las diferentes 
soluciones propuestas y de la selección final, así, se describen las 
características tanto del hardware seleccionado, como del software en cuanto a 
herramientas y software desarrollado implementado. En la sección de apéndices 
se muestran los planos diseñados y dibujados, tanto de control, potencia y 
cableado. 
 
5.1  Análisis de opciones y solución propuesta. 
 
 
La solución propuesta consistió en comprender el proceso de prueba de tubería 
de PVC C900, esto lograr obtener las secuencias que le permitan a la máquina 
realizar la prueba adecuadamente. El diagrama de bloques propuesto para la 
solución se muestra a continuación en la figura 10. 
 
Diseño del Sistema Eléctrico  y de Control para una máquina de Pruebas Hidrostáticas bajo 




Instituto Tecnológico de Costa Rica  Proyecto de Graduación  32 
 
 
Figura 10. Diagrama General de la solución propuesta para el diseño eléctrico de un 
Hydrotester para tubería PVC bajo la norma C900. 
 
 
También se tuvo que realizar el análisis los requerimientos de potencia de la 
máquina, especialmente de los motores, que en este caso corresponden a las 
bombas. Éstas fueron dimensionadas como parte del diseño mecánico, ya que 
para esto es muy importante tener en cuenta parámetros como: fuerzas, 
presiones, potencias, flujos, caudales, etc. 
Como se puede observar en el diagrama de la figura 10, en la propuesta para el 
desarrollo del diseño, se pretendió la interacción entre la parte mecánica y la 
parte de control de la máquina, cuya parte central se encuentra en el panel. Este 
panel se subdivide en dos partes: potencia y control. 
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La parte de potencia corresponde al control de los dispositivos de potencia como 
las bombas y controles de temperatura para el agua en el tanque (la tensión de 
operación utilizada es de 480VAC), a sus respectivas protecciones y 
alimentación para el sistema de control (alimentación 120VAC y 24VDC). 
El sistema de control se basó en un PLC de la marca Allen Bradley.  Como se 
observa, se tienen las variables de control, entradas y salidas que permitirán la 
realización de las secuencias de funcionamiento planteadas para la máquina. 
 
El desarrollo del diseño incluyó la escogencia de la totalidad de los componentes 
necesarios, por lo que se elaboró la lista de materiales eléctrico, esto con su 
respectivo presupuesto. 
La documentación del proyecto debió incluir los planos eléctricos obtenidos a 
partir del diseño desarrollado que incluyera potencia, control, cableado y 
ubicación de los sensores, además se debe incluir las secuencias de 
funcionamiento, un manual de usuario, y el programa de control para el PLC. 
Un aspecto importante de destacar es que en el desarrollo de la totalidad de las 
partes del diseño se involucran varios reglamentos y estándares tanto 
nacionales, como internacionales, lo que tiene que ver directamente con la 
escogencia de componentes, dibujo de planos y programación. 
 
Como ya se mencionó, a partir de los datos de los dispositivos de potencia 
seleccionados se procedió a obtener calibres, protecciones y acometidas para 
alimentar tanto el control de la máquina, como la parte de potencia. 
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Se escogió la secuencia de funcionamiento que subdivide el proceso en la 
máquina en etapas, lo que permite mejorar en cuanto a tiempo y 
aprovechamiento de la estructura de la misma. A partir de esta secuencia 
escogida, se procedió a realizar los diagramas SFC para la representación de 
las secuencias de funcionamiento. 
 
El sistema de control planteado se basa en un PLC. Se obtuvieron las variables, 
tanto de entrada como de salida, estas se muestran en las tablas 1 y 2 
 
Tabla 2  Variables de entrada para el sistema de control 
Variable  Description Descripción 
FCD3 Pipe on Carrier1 Tubo en el Carrier 
FCD4 Pipe on Carrier2 Tubo en el Carrier 
PS1 Descent arm up Brazo receptor  extendido 
PS2 Descent arm down Brazo receptor retraído 
PS3 Pipe carrier extended 1 Carrier del tubo extendido 1 
PS25 Pipe carrier extended 2 Carrier del tubo extendido 2 
PS4 Pipe carrier retracted 1 Carrier del tubo retraído 1 
PS26 Pipe carrier retracted 1 Carrier del tubo retraído 1 
PS5 Upper clamp 1 extended Clamp superior 1 extendido 
PS6 Upper clamp 2 extended Clamp superior 2 extendido 
PS7 Upper clamp 1 mid pos Clamp superior 1 media carrera 
PS8 Upper clamp 2 mid pos Clamp superior 2 media carrera 
PS9 Upper clamp 1 retracted Clamp superior 1 retraído 
PS10 Upper clamp 2 retracted Clamp superior 2 retraído 
PS11 Lower clamp 1 extended Clamp inferior 1 extendido 
PS12 Lower clamp 2 extended Clamp inferior 2 extendido 
PS13 Lower clamp 1 mid pos  Clamp inferior 1 media carrera 
PS14 Lower clamp 2 mid pos  Clamp inferior 2 media carrera 
PS15 Lower clamp 1 retracted  Clamp inferior 1 retraído 
PS16 Lower clamp 2 retracted  Clamp inferior 2 retraído 
PS17 Ejector extended A rampa de salida 1 extendida 
Diseño del Sistema Eléctrico  y de Control para una máquina de Pruebas Hidrostáticas bajo 




Instituto Tecnológico de Costa Rica  Proyecto de Graduación  35 
 
PS27 Ejector extended 2 rampa de salida 2 extendida 
PS18 Ejector retracted 1 rampa de salida 1 retraída 
PS28  Ejector retracted 2 rampa de salida 2 retraída 
PS19 Mandrel Extended Mandril extendido 
PS20 Mandrel Retracted mandril retraído 
PS24 Mandrel Position Mandril en posición de prueba 
FRL Pipe inside tank Tubo en el tanque 
PS21 Stops retracted 1 stops retraídos 1 
PS29 Stops retracted 2 stops retraídos 2 
PS22 Stops extended 1 Stops extendidos 1 
PS30 Stops extended 2 Stops extendidos 2 
FCD1 Pipe ready 1 Tubo en acumulador 1 
FCD2 Pipe ready 2 Tubo en acumulador 2 
HOLC Hydraulic pump level switch Nivel de aceite bomba hidráulica 
CNI Water level low Nivel de agua bajo en el tanque 
CNS Water level high Nivel de agua alto en el tanque 
CNP Drain pump safety level Nivel bomba de drenado 
GM1 Hydraulic pump overload Sobrecarga bomba hidraulica 
HOTC Hydraulic pump temperature switch Switch de calentamiento bomba hyd 
GM2 Pressure pump overload Sobrecarga bomba de presión 
GM3 Filter pump overload Sobrecarga bomba de filtro 
PE1 Emergency stop on main panel Paro de emergencia 
MM Manual mode Modo manual 
AM Automode Modo automático 
RES Reset Botón de reset 
GM4 Drain pump overload Sobrecarga bomba de drenado 
CUR_PRESS Current press inside pipe (analog) Presión dentro del tubo (analógica) 
 
 
Tabla 3  Variables de salida para el sistema de control 
Variable  Description Descripción 
SVN1 Stops Down Bajar stops 
SVH3A Loading arm up Subir brazo cargador 
SVH3B Loading arm down Bajar brazo cargador  
SVH5A Extend pipe carrier Extender carro de transporte del tubo 
SVH5B Retract pipe carrier Retraer carro de transporte del tubo 
SVH7A Extend upper clamp 1 Extender abrazadera superior 1 
Diseño del Sistema Eléctrico  y de Control para una máquina de Pruebas Hidrostáticas bajo 




Instituto Tecnológico de Costa Rica  Proyecto de Graduación  36 
 
SVH7B Retract upper clamp 1 Retraer abrazadera superior 1 
SVH8A Extend upper clamp 2 Extender abrazadera superior 2 
SVH8B Retract upper clamp 2 Retraer abrazadera superior 2 
SVH9A Extend Lower clamp 1 Extender abrazadera inferior 1 
SVH9B Retract Lower clamp 1 Retraer abrazadera inferior 1 
SVH10A Extend Lower clamp 2 Extender abrazadera inferior 2 
SVH10B Retract Lower clamp 2 Retraer abrazadera inferior 2 
SVH11A Extend Ejector Extender rampa de salida  
SVH11B Retract Ejector Retraer rampa de salida 
SVH13A Extend Mandrel Extender mandril 
SVH13B Retract Mandrel Retraer mandril 
SVH14 Hyd Pressure relief valve Valvula de Alivio bomba hdraulica 
SVN3 Test pressure relief Valvula de alivio presión de prueba 
SVN4 Water refill Valvula para llenado del tanque 
K1 Hydraulic pump Habilita bomba hidráulica 
K2 Pressure pump Habilita bomba de presión 
K3 Filter pump Habilita bomba de filtro 
K4 Drain fill pump Habilita bomba de drenado 
LV stack light green Luz indicadora verde 
LR stack light red Luz indicadora roja 
 
 
Como se ha mencionado, el proceso de diseño se realizó tomando en cuenta los 
reglamentos y estándares ya mencionados. En la selección de los sensores, fue 
muy importante tomar en cuenta el tipo de variable que se debía detectar, 
además de ello, aspectos como tipo de materiales y colores. Esto se especifica 
en las secciones siguientes. 
Otro aspecto importante es la comprobación del diseño realizado mediante la 
simulación de la interacción del sistema. 
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5.2  Descripción del hardware seleccionado 
 
Este proyecto se enfoca en el diseño eléctrico, por lo que no se da una 
implementación física, del sistema. La implementación se dará más adelante 
como una nueva etapa que forma parte del desarrollo de la máquina de pruebas, 
y que busca su implementación completa. 
Por esta razón, en esta sección se proporciona información acerca de los 
dispositivos más importantes seleccionados para la posterior del diseño, además 
de ello se brindan los criterios tomados en cuenta para realizar dicha selección. 
Además, en la sección de anexos se adjuntan las hojas de datos proporcionadas 
por el fabricante para los dispositivos seleccionados. 
 
5.2.1 Hardware de potencia. 
 
En este proyecto, el hardware de potencia es considerado, como todo aquel 
componente o dispositivo cuyo funcionamiento se da a 480VAC. Este valor de 
tensión es el usado para la alimentación de la máquina, la cual es trifásica. 
Inicialmente se cuenta con la información referente a las bombas, que son los 
principales dispositivos de potencia que utiliza la máquina, estos datos se 
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Tabla 4  Datos de placa de los motores de las bombas del Hydrotester 
  Datos de placa del motor 
Dispositivo Tensión alimentacion Fases Corriente nominal Potencia
Bomba hidráulica 480VAC 3 19A 15HP 
Bomba de presión 480VAC 3 10A 7.5HP 
Bomba de filtro 480VAC 3 2.7A 2HP 
Bomba de drenado 480VAC 3 3A 3HP 
 
Además de ello se debe alimentar un transformador para la parte de control, 
cotizado con el proveedor Automation Direct, y cuyo número de parte es 
PH500MQMJ, éste cuenta con la certificación UL, y cuenta con las siguientes 
características: 
• Potencia: 500VA 
• Tensión Primario: 480VAC 
• Corriente primario: 1A 
• Tensión Secundario: 120VAC 
• Corriente en el secundario: 4A 
 
A partir de la información contenida en la tabla 4 y de la información del 
transformador para la alimentación de la parte de control, se procede a realizar 
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5.2.1.1 Calculo de corrientes de sobrecarga 
 
Estas corrientes son calculadas con el fin de proteger los dispositivos presentes 
en la instalación eléctrica, de acuerdo con el NEC, en el apartado 210.20 (A), 
estas corrientes corresponden al 125% de la corriente del dispositivo. 
A partir de esta información, se realiza el cálculo de las corrientes de sobrecarga 
para todas las bombas. Según el NEC: 
 
           (1) 
 
Los valores calculados se muestran a continuación en la tabla 5. 
 
Tabla 5  Valores de corriente de sobrecarga para los circuitos 
Dispositivo Corriente nominal Corriente sobrecarga Tipo de carga 
Bomba hidráulica 19A 23.75A continua 
Bomba de presión 10A 12.5A discontinua 
Bomba de filtro 2.7A 3.37A discontinua 
Bomba de drenado 3A 3.75A discontinua 
Transformador de control  1A 1.25A continua 
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5.2.1.2  Corriente en la acometida principal  
 
Según el apartado 210.20 Overcurrent protection, inciso (A), si la carga a un 
circuito es continua o una combinación entre continua y discontinua, la corriente 
de sobrecarga no debe ser menor a la suma de las cargas discontinuas sumada 
al 125% de la carga continua. 
En este caso se cuenta con cargas continuas, que corresponden a la bomba 
hidráulica y el transformador de control, que siempre se mantienen encendidos, 
en el caso de las bombas de filtro, drenado y la de presión, estas normalmente 
se mantienen apagadas y entran en funcionamiento por períodos relativamente 
cortos de tiempo, durante el proceso de prueba. 
Por esto el valor de la corriente es: 
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5.2.1.3  Calibres y tipo de cable 
 
 
A partir de los datos de corriente de sobrecarga, dados por la tabla 5, se puede 
calcular el calibre del cable, para esto, se utiliza la tabla 3.10-16 del NEC, esta 
indica el calibre del cable según sea la cantidad de corriente que conduce 
(Ampacidad), el tipo de cable se escoge de acuerdo con el tipo de cableado que 
se hace del dispositivo. 
 
Se utilizará cable Phelps Dodge, el cual cuenta con certificación UL. A 
continuación, en la tabla 6 se detalla el calibre y el tipo de cable escogido para 
cada dispositivo 
 








Acometida principal 41A 10AWG THHN 
Bomba hidráulica 23.75A 14AWG TGP 
Bomba de presión 12.5A 14AWG TGP 
Bomba de drenado 3A 14AWG TGP 
Bomba de filtro 2.7A 14AWG TGP 
Transformador de control 1.12A 14AWG THHN 
 
El cable THHN tiene aislamiento de alta temperatura, según las especificaciones 
del fabricante, el conductor THHN es adecuado para usos industriales en la 
conexión de motores, tableros de control y en acometidas eléctricas. Este cable 
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es seleccionado para la acometida principal y para el transformador de control, 
ya que estos se sitúan en el panel. 
 
Acerca del cable TGP multiconductor, según las especificaciones del fabricante, 
tiene una cubierta de PVC y está protegido por una cubierta de Nylon. Tiene un 
relleno desgarrable y es resistente a la intemperie. Este cable se utiliza en las 
conexiones de salida para las bombas, ya que estas se encontrarán fuera del 
panel. 
 
5.2.1.4  Protecciones para los dispositivos de potencia 
 
Es importante proteger los dispositivos, tanto de potencia, como de control. A 
continuación se presenta la selección de dispositivos de protección para 
acometidas y motores. 
Para la protección de la acometida principal, se utiliza un breaker 
termomagnético, el cual se encarga de proteger contra cortocircuitos y 
calentamiento del conductor, lo que permite, que si se da esta situación, el cable 
no se dañe o pierda totalmente, ya que el costo de éste es muy elevado. 
 
De acuerdo con la corriente de la acometida calculado anteriormente, se 
procedió a seleccionar el breaker de protección. El valor de corriente es de 41A, 
pero se debe seleccionar de acuerdo con los valores que es posible encontrar 
en el comercio, por lo que se escoge uno de 50A. Se seleccionó un breaker 
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EATON – Cutler Hammer,  de la familia Fi (Fi50), ya que este cuenta con 
certificación UL y el fabricante es mundialmente reconocido por su trayectoria en 
la fabricación de dispositivos eléctricos. 
 
Luego se procedió a escoger el guardamotor para cada bomba, estos son 
disyuntores termomagnéticos, especialmente diseñados para proteger motores 
eléctricos. Estos dispositivos son diseño más robustos ante a las 
sobreintensidades transitorias de los arranques de los motores. Los dispositivos 
de protección para motores seleccionados son de la marca Fuji Electric, los 
cuales permiten manejar tensiones industriales trifásicas (480VAC), son 
certificados, mediante algunos accesorios, pueden utilizarse para generar 
señales de sobrecarga para el sistema de control.  
Otra ventaja que ofrecen es que pueden ser combinados con contactores para el 
encendido de motores, formando un conjunto compacto, lo que es un beneficio, 
en cuanto al espacio que se utiliza en el panel. La selección se realiza tomando 
en cuenta los datos de corriente de sobrecarga mostrados en la tabla 5. En la 
tabla 7 se muestran los guardamotor seleccionados. También se muestra el 
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hidráulica 41A BM3RHB-025 19-25A SC-XX-110VAC BZOWUABL BZ0LRE22AA 
Bomba de 
presión 23.75A BM3RHB-016 11-16A SC-EXX-110VAC BZOWUABL BZ0LRE22AA 
Bomba de 
drenado 12.5A BM3RHB-004 2.5-4A SC-XX-110VAC BZOWUABL BZ0LRE22AA 
Bomba de 
filtro 3A BM3RHB-004 2.5-4A SC-XX-110VAC BZOWUABL BZ0LRE22AA 
 
 
En la figura 11, se muestra el esquema de conexión para el conjunto de 
contactor-guardamotor, la selección de éstos se realiza tomando en cuenta 
rangos de corriente, como se muestra en la tabla 7, la selección se hizo con 
dispositivos que soportaran corrientes entre los rangos que se encuentran las 
corrientes de sobrecarga para los motores de las bombas. 
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Figura 11. Modelo de conexión para combinar contactor con guardamotor Fuji Electric. 
 
Finalmente la protección para el transformador de control se realiza mediante 
fusibles, para ello se hace referencia nuevamente al NEC, en la tabla 450.3(B), 
que indica la manera de calcular la protección necesaria, tanto en el primario, 
como en el secundario. Según la tabla, para tensiones menores a 600V, la 
protección del primario debe ser de un 250% de la corriente en el primario, 
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mientras que para el secundario, debe ser de un 167% de la corriente. Dado 
esto, las protecciones para el transformador son: 
• Primario: Fusible 2A de 10 x 38 mm 
• Secundario Fusible de 6A de 10 x 30mm 
 
 
5.2.2  Hardware de control. 
 
El hardware de control del sistema es el necesario para lograr la puesta en 
marcha y adecuado funcionamiento de la máquina. Como ya se mencionó, el 
sistema de control para la máquina de pruebas hidrostáticas se basa en un PLC 
de la marca Allen Bradley. Seguidamente se procede a especificar el hardware 
seleccionado para la etapa de control de la máquina. 
 
5.2.2.1  Controlador lógico programable (PLC) 
 
A petición del cliente, el controlador de la máquina debe ser Allen Bradley, por lo 
que en primera instancia se procedió a realizar la comparación entre los 
modelos más utilizados, realizando un análisis de los requerimientos, específicos 
para este diseño. 
A partir de las referencias de proyectos anteriores se conoce que la empresa ha 
utilizado controladores de las familias Micrologix y SLC. 
Al principio se manejaron dos opciones, el Micrologix 1500 y el SLC 5/03, a partir 
de la información mostrada en la tabla 8, como se puede observar, las 
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características de estos dos son muy similares, las diferencias radican en la 
cantidad de memoria, y de entradas y salidas. 
Se estudió el manual de direccionamiento para este tipo de controladores, de 
donde se pudo corroborar que el modo de direccionamiento es el mismo, 
además de ello el set de instrucciones para estos dispositivos es muy similar y 
cuenta con instrucciones muy poderosas. 
 
La diferencia más importante entre estos dos PLC’s radica en el costo, el precio 
de un controlador SLC ($1500) fácilmente puede llegar al doble que el de un 
Micrologix ($720), además el SLC es más voluminoso que el Micrologix, y 




Tabla 8 Información recopilada sobre PLC’s Allen Bradley. 
    Micrologix 1500   
Aspecto 
Micrologix 
1000 LSP LRP 
SLC 
500 
Memoria         
1K x       
7K   x     
14K     x   
16, 32, 64K       x 
I/O         
32 x       
128   x     
256     x   
8192       x 
Funciones         
Expansion   x x x 
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PID     x x 
PWM   2 2 x 
Tensión de operación         
120/240 VAC x x x x 
24 VDC x x x x 
 
 
Por estas razones se escogió el Micrologix 1500 LRP. El tamaño físico de este 
controlador es beneficioso en el sentido que ocupa un espacio reducido en el 
panel. La capacidad de direccionamiento de entradas/salidas permite manejas 
hasta 4096 entradas digitales y 4096 salidas digitales. En la figura 12 se muestra 
una imagen del Micrologix 1500 con fines de ilustración. 
 
 
El Micrologix 1500 está constituido por varias partes: la base, que contiene 
entradas y salidas, y  que define el número y el tipo de entradas y salidas, 
también el tipo de alimentación, y la unidad procesadora o CPU.  Hay tres tipos 
de base para este controlador. En cuanto al procesador, existen dos tipos: LSP y 
la LRP, y hay tres tipos de bases. Este control de lógica programable tiene 
características avanzadas y puede ser usado en muchas aplicaciones, en las 
que es necesario utilizar un controlador más grande. Ya que incorporando 
módulos de expansión para entradas y salidas, se brindan opciones de 
expansibilidad al sistema basado en PLC’s  Micrologix 1500. 
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Figura 12. PLC Micrologix 1500 de Allen Bradley. 
 
 
La configuración de PLC seleccionada para el sistema de control del Hydrotester 
es la siguiente: 
• Procesador LRP serie C, con 12K words de memoria configurable para el 
programa  los datos, puerto RS232 
• Base 1764-24BWA con 12 entradas digitales de 24V y 12 salidas tipo relé 
con alimentación de 120VAC. 
 
 
Otro aspecto importante es que soporta hasta un máximo de 16 módulos de 
expansión, módulo de comunicación DeviceNet y las actualizaciones de sus 
predecesores, y otras más. El aumento de la cantidad de más de ocho módulos 
implica dividir en bancos, con un máximo de ocho módulos más una fuente de 
poder, un cable de expansión y es posible extenderse hasta tres bancos como 
máximo. Además, se debe utilizar una tapa final (End Cap) después del último 
módulo, para que se dé la comunicación entre los módulos y el Micrologix. Esto 
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cierra el bus de datos cuando se utiliza módulos de expansión sin importar el 
número de bancos por configurar. 
La base utilizada con este controlador tiene incorporadas entradas y salida, 
pero, como se muestra en los datos proporcionados por las tablas 2 y 3, se 
tienen 48 entradas, de las cuales 47 son digitales y 1 analógica. También se 
cuenta con 25 salidas digitales. Por esto que se menciona es necesario la 
incorporación de módulos de expansión de entradas y salidas tanto digitales 
como analógicas. 
En la tabla 9 se muestra los módulos de expansión escogidos para el manejo de 
las variables de control. 
 
 
Tabla 9 Módulos de expansión de entrada – salida para el PLC seleccionado. 
Módulo # de módulo tipo Descripción 
1769‐IQ32  1  Entrada digital  32 entradas digitales, 24VDC 
1769‐IQ16  2  Entrada digital  16 entradas digitales, 24 VDC 
1769‐OB32  3  Salida digital  32 salidas digitales, 24 VDC 




Con la utilización de los módulos de expansión mostrados en la tabla 9, se cubre 
el requerimiento de entradas y salidas, además se sobredimensiona, esto con el 
fin de, tener posibilidades de expansión en el futuro, después de que se dé la 
implementación del diseño. 
 
Como parte del diseño, hay un relé de control maestro debe ser instalado de 
manera que proporcione un medio confiable para la desactivación de 
emergencia del controlador. Este es de gran importancia desde el punto de vista 
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de seguridad. Esto se encarga de interrumpir la alimentación eléctrica a los 
circuitos de los dispositivos de salida. 
 
 
5.2.2.2  Interfaz Humano Máquina (HMI) 
 
Como parte del diseño, se incorpora un dispositivo HMI, PanelView 300 de Allen 
Bradley, éste cuenta con certificación UL. Este dispositivo se muestra en la 
figura 13. 
El Panel View o panel de operador de teclado posee opciones para graficar, 
puerto de comunicación DH-485 y RS-232, ambos con protocolo DH-485. Utiliza 
un display de tipo LCD monocromático, maneja ocho teclas de funciones para 
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Figura 13. Vista frontal del PanelView 300 Monochrome, dispositivo HMI seleccionado. 
 
 
El PanelView es capaz de leer direcciones directamente del programa que se 
esté ejecutando en el controlador, e incluso puede enviar datos a controlador, 
para lo cual utiliza sus dos diferentes teclados. 
La conexión entre el PLC y el PanelView deberá ser realizada por el puerto 
RS232 utilizando el protocolo DH485. 
 
Desde este dispositivo, que se ubicará en la puerta del panel, se podrán 
monitorear las distintas señales de control, además se podrá realizar el control 
de la máquina en modo manual y se proporcionará al operador de la máquina, 
información sobre las alarmas que acontezcan. 
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5.2.2.3  Sistema de historial de prueba (Chart recorder) 
 
 
El chart recorder es un dispositivo que permite mantener  un registro de las 
pruebas que se han realizado.   Este dispositivo se muestra en la figura 14. 
 
 
Figura 14. Vista frontal del Chart Recorder Fuji PHF 
 
 
Se trata de un soporte de papel registrador que muestra los datos analógicos de 
presión dentro del tubo medidos en la pantalla LCD, en tiempo real y almacena 
los datos en una memoria CompactFlash.  
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Cuenta con tres canales de registro, para el Hydrotester solo se necesita 
monitorear una variable: la presión dentro del tubo, esto mientras se realiza la 
prueba, esto permite tener la posibilidad y facilidad de llevar un registro de 
alguna otra variable en el sistema que se necesite monitorear en un futuro.  
 
Los datos almacenados en la memoria pueden ser regenerados en la pantalla, y 
el uso de software de apoyo suministrado permite que los datos para puedan ser 
transferidos y visualizados en una PC. 
  
5.2.2.4  Sensores 
 
En seleccionar los sensores para el sistema de control, fue necesario realizar un 
análisis de varios factores, como el tipo de señal (analógica o digital), lugar de 
ubicación, lo que incluye las condiciones del entorno, debido a la ubicación 
espacial del dispositivo (sensor) dentro de la máquina. 
Las señales producidas por los sensores son entradas para el sistema de 
control, primero se definieron las variables de entrada, las cuales se muestran 
en la tabla 2.  
 
La mayor parte de las variables de entrada consisten en señales que indican 
cuando algún ensamble de la máquina se encuentra extendido o retraído, esto 
por acción de un pistón. El otro tipo de señales, son los de reconocimiento de 
tubo en alguna posición, necesario en algunos casos para poder seguir con la 
secuencia, según sea la estación del proceso en la máquina en que se 
encuentre. 
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Los sensores utilizados a partir de los tipos de variables que se tienen se 
detallas a continuación. 
 
Sensor de proximidad: 
  
Este tipo de sensores indican cuando alguna parte mecánica de la máquina se 
encuentra en una posición, la cual está determinada por las necesidades en 
cuanto a información y señalización que requiere el software del PLC. Se utilizan 
principalmente para la detección de posición en los pistones hidráulicos, ya sea 
extendidos o retraídos, o si se requiere, a media carrera del pistón, la mayor 
parte de señales de posición en la máquina, se relacionan directamente con el 
estado de uno de estos pistones, ya que el movimiento de la máquina se da a 
través de ellos. 
 
También están las señales directas de posición de partes móviles en las cuales 
es necesario, detectar el estado de acuerdo con la ubicación de la estructura en 
cuestión. Para el tipo de señales mencionadas se utilizaron sensores inductivos 
de proximidad, para este caso inductivos, ya que la máquina se construirá casi 
en su totalidad de acero y materiales metálicos. 
 
Los sensores inductivos de proximidad sirven para detectar materiales metálicos 
ferrosos. Comúnmente son utilizados en aplicaciones industriales, tanto para 
aplicaciones de posicionamiento, como para detectar la presencia de objetos 
metálicos en un determinado entorno de trabajo. 
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Los sensores de proximidad inductivos contienen un devanado interno. Cuando 
una corriente circula por el mismo, un campo magnético es generado. Cuando 
un metal es acercado al campo magnético generado por el sensor de 
proximidad, éste es detectado cuando hay  pérdidas de corriente de dicho 
campo generadas al introducirse en él, objetos de detección férricos. 
 
En su arquitectura básica, este tipo de sensores tiene  una bobina con núcleo de 
ferrita, un oscilador, un sensor de nivel de disparo de la señal y un circuito de 
salida. Cuando se acerca un objeto metálico, se inducen corrientes de histéresis 
en el objeto. Debido a ello hay una pérdida de energía y una menor amplitud de 
oscilación. El circuito sensor reconoce entonces un cambio específico de 
amplitud y genera una señal que conmuta la salida de estado sólido o la posición 
"ON" y "OFF". 
 
Los sensores de proximidad inductivos fueron seleccionados porque, entre otras 
ventajas, permiten que la señal sea activada, o desactivada según sea el caso, 
únicamente por la presencia de la parte mecánica de la máquina, o por la guía 
de un pistón, y no por efectos de agentes externos a la máquina, como suciedad 
o insectos, ya que se asegura el accionamiento del contacto sólo cuando la 
parte metálica que se desea detectar está próxima al sensor. 
Los sensores de proximidad inductivos seleccionados son de la marca Allen 
Bradley, número de parte 872C-D8NE18-A2.  Éstos cuentan con certificación UL 
y  CE, en la figura 15 se muestra una imagen de estos sensores.  Entre sus 
características están: 
 
• Operación por dos hilos 
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• Salida NC o NO 
• Protección contra inversión de polaridad, cortocircuito, sobrecarga, 
impulsos falsos y ruido transitorio. 
• Pueden ser adaptables para su uso en cilindros o pistones hidráulicos. 
• Alimentación de 10 a 30 VDC. 
• Alcance 8mm 
 
 
Figura 15. Sensor inductivo de proximidad Allen Bradley 872C-D8NE18-A2 
 
 
Se puede observar en la figura anterior que el encapsulado de estos sensores, 
es muy robusto, esto es muy importante, ya que las condiciones en que 
funcionarán pueden tornarse difíciles, tomando en cuenta que en algunas 
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secciones de la máquina se utiliza agua o aceites, que podrían afectar su 
funcionamiento, de no tener la adecuada robustez. 
 
Fotoceldas  Difusas (Sensores Ultrasónicos): 
 
Este tipo de sensores es utilizado para la detección del tubo en determinada 
estación de la máquina, cuando se requiere, este tipo de sensores son 
ultrasónicos.  
Los sensores ultrasónicos operan emitiendo y recibiendo ondas de sonido de 
alta frecuencia. Ésta normalmente está en el orden de los 200 kHz, por lo que es 
muy alta para que el oído humano la perciba. 
Existen dos modos de operación para este tipo de sensores: el modo opuesto y 
el modo difuso. En el modo opuesto, hay un emisor, que es la fuente de una 
onda de sonido y el receptor, que recibe la onda de sonido, éste se encuentra en 




Figura 16. Sensor ultrasónico en modo opuesto. 
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En el modo de operación difuso, el mismo sensor funciona como emisor y 
receptor, se emite la onda de sonido y luego se detecta el eco que un objeto 




Figura 17. Sensor ultrasónico en modo difuso. 
 
Para las estaciones de tubo fuera del tanque se utilizarán sensores ultrasónicos 
difusos, para la detección del tubo dentro del tanque se implementarán sensores 
ultrasónicos opuestos. Lo sensores seleccionados se detallan a continuación en 
la tabla 10. 
 
Tabla 10  Módulos de expansión de entrada – salida para el PLC seleccionado. 
Tipo de sensor  Marca  Emisor   Receptor  Alcance   Cerificaciones 
Difuso   Allen Bradley  42KL‐D1LB‐A2  42KL‐D1LB‐A2  380mm  UL, CSA, CE 
Opuesto  EATON Electric  E58‐30TS250‐HA   E58‐30TD250‐HL  280m  UL, CSA, CE 
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Los sensores seleccionados, entre otras características, son robustos, cumplen 





Para las salidas de control fue necesaria la utilización de relés, ya que el control 
de las válvulas hidráulicas requiere de una tensión de 120VAC, por lo que con la 
utilización de los relés se soluciona, otra forma de hacerlo es utilizando el 
módulo de expansión con salidas de relé, pero en caso de llegar a dañarse 
alguno, se debería cambiar el módulo completo, o si se tratara de las salidas de 
la base, cambiar la base, lo que se traduce en un gasto superior, de tiempo y 
dinero, que al utilizar relés por separado. 
 
5.22.5  Cableado 
 
En el diseño del cableado de la máquina, especialmente para el sistema de 
control fue necesario la incorporación de cajas en donde se reúnen las señales 
que corresponden a distintas secciones de la máquina, esto se da porque la 
mayoría de los sensores, tienen un cable con un largo entre 1 y 3 metros, por los 
que en la mayoría de los casos, esta longitud no es suficiente para llegar hasta 
el panel. Al utilizar estas cajas, las señales serán reunidas y llevadas hasta el 
panel por medio de un cable multiconductor de control. 
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5.22.6  Panel 
 
Para la elaboración del panel se seleccionó la estructura N412603612C, de la 
marca HUBBEL, ésta cuenta con certificación UL. En la figura 17a se muestra la 
vista frontal de este panel. Es importante que tanto el PaneView, el Chart 
recorder y los botones de mando, como el reset y paro de emergencia, también 
se cuenta con luces indicadoras del estado de la máquina (luz verde y luz roja), 
además la selección de la totalidad de material para el panel, así como la 
totalidad del material eléctrico necesario se muestra en el apéndice A.5. 
 
 
Figura 17a. Vista frontal del panel seleccionado. 
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5.3  Descripción del software 
 
En el desarrollo de este proyecto se utilizaron varios paquetes de software, 
todos con un propósito específico para la realización de distintas tareas del 
proyecto. 
En algunos de estos se utilizan lenguajes de programación, los cuales siguen el 
estándar IEC 61131-3, permiten la configuración y  programación del sistema de 
control que se desarrolló. Además se realizó una simulación de este sistema de 
control, con el fin de comprobar la validez del diseño  en cuanto al cumplimiento 
de los requerimientos del proyecto. 
 
 
5.3.1  Herramientas de software utilizadas. 
 
En esta sección se presentan las herramientas de software utilizadas en el 
desarrollo del proyecto, la utilización de estas herramientas se dio 
principalmente en el desarrollo del programa de control para la máquina, 
además de ello, para la elaboración de planos, diagramas y documentos 
inherentes a la realización del diseño. 
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5.3.1.1 RSLogix 500 
 
RSLogix 500, es un software de programación para controladores lógicos 
programables; desarrollado por la compañía Rockwell, división  Software.  
RSLogix 500 permite realizar programación en el lenguaje de programación 
Ladder (escalera), que forma parte del estándar IEC 61131-3, utilizando 
mnemónicos o moviendo objetos gráficamente directamente sobre la pantalla de 
programación. Dependiendo del dispositivo periférico, también es posible 
realizar programación en línea y poner el dispositivo en modo de ejecución (run). 
 
El software cuenta además con facilidades para la configuración de diferentes 
tipos de dispositivo en un PLC, como módulos de E/S, módulos de interfaz para 
redes de comunicación DeviceNet, etc., que se pueden conectar PLC. Esto hace  
que RSLogix 500, sea un software muy flexible para la programación de 
controladores. 
Una rutina realizada en RSLogix 500 se realiza en un ladder o escalera, pues 
está formado por una sucesión de instrucciones descendentes al igual que una 
escalera y que se ejecuta en forma cíclica. Además de ello cumple con el 
estándar IEC61131-1. La verificación del programa cuenta con tres recorridos 
para las instrucciones: el primero es el barrido o escaneo de las instrucciones de 
entradas, luego el escaneo de instrucciones de proceso y ejecución y por último 
se realiza un escaneo de las salidas. 
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Figura 18. Ventana Principal del Programa RSLogix500. 
 
5.3.1.2  PanelBuilder32 
 
PanelBuilder32 es un software que permite desarrollar aplicaciones para los 
diferentes tipos y versiones de Panel View de la marca Allen-Bradley. Además 
permite configurar diferentes tipos de paneles de operador, desde el Panel View 
300, que es el que se seleccionó para este proyecto, hasta el Panel View 1400.  
La programación del dispositivo se realiza gráficamente, mediante la 
estructuración de pantallas, como se muestra en la figura 19. Cada pantalla que 
conforma el programa se realiza directamente en PanelBuilder y luego se 
descargan al panel. 
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Para la realización de las pantallas se cuenta con una serie de herramientas, 
éstas permiten simular gráficamente el comportamiento físico de dispositivos 
como pulsadores, botones, flip-flop, etc. Lo anterior como tipos de botones, que 
pueden ser momentáneos, mantenidos. 
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5.3.1.3  Autodesk Autocad 2008 
 




Figura 20. Ventana Principal del Programa AutoCAD 2008. 
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5.3.1.4  Autodesk Inventor 11 Professional 
 
Este software es utilizado por la empresa para el diseño y edición de los 
ensambles mecánicos de los proyectos que se realizan. 
El programa permite tener una perspective en tres dimensiones, y en el caso de 
este proyecto, fueron de mucha utilidad para comprender el modo de 




Figura 21. Ventana Principal del Programa Inventor 11 Professional. 
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5.3.1.5  Automation studio. 
 
Automation Studio  es un software completamente integrado que permite 
diseñar, documentar, simular y animar circuitos que consisten en varias 
tecnologías incluyendo hidráulica, neumática, controles eléctricos, PLC, 
diagrama de funciones secuenciales (SFC/Grafcet/Ladder). 
La versión del software utilizada es de evaluación, por lo que sus funciones 
están restringidas, pero permite realizar la simulación en conjunto de la parte 
hidráulica, que es la que proporciona el movimiento a la máquina, con la parte 
eléctrica de potencia y el sistema de control basado en PLC Allen Bradley. 
El sistema permite incorporar las secuencias de funcionamiento tal y como 
fueron programadas en el software RSLogix500 con el lenguaje ladder 
IEC61131-3, además es posible agregar los módulos de entrada/salida e 
incorporarlos al sistema simulado. En la figura 22 se muestra la ventana principal 
del programa Automatio Studio. 
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Figura 22. Ventana Principal del Programa Automation Studio 
 
 
Otras herramientas utilizadas para el desarrollo de documentación, diagramas, 
listas de materials y planos son: Microsoft Word, Excel, y Visio, que forman parte 
de Microsoft Office 2007. También se utilizó el software Adobe Acrobat 6, como 
generador de documentos en formato PDF. 
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5.3.2  Software desarrollado. 
 
En esta sección se trata el software desarrollado como parte del proyecto, el 
desarrollo del mismo se enfoca principalmente en tres aspectos: rutinas de 
control, Interfaz  humano-máquina y simulación. Estos aspectos abarcados se 
detallas a continuación. 
 
5.3.2.1 Programa de Control (PLC) 
 
El programa de control fue desarrollado mediante el software RSLogix500. En el 
desarrollo del programa de control, primero se debió realizar el análisis de las 
secuencia de funcionamiento de la máquina, además de las opciones que 
surgieron y que podían ayudar a mejorar el desempeño del hydrotester, y 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
Hecho el análisis, se plantearon las secuencias de funcionamiento para la 
máquina. Estas secuencias pueden ser observadas en el apéndice A.4, y a partir 
de ellos se empezó con la programación. Es importante destacar que los 
diagramas de secuencia fueron elaborados siguiendo el estándar IEC 61131-3 
en la especificación diagramas de flujo de secuencia (SFC). 
 
El programa de control está organizado en ladders, o archivos de 
procedimientos. Esto quiere decir que el funcionamiento de la máquina fue 
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dividido en rutinas (o ladders) con el fin de facilitar el proceso de edición y 
depuración del programa. Las rutinas o ladders presentes en el programa son 
las siguientes: 
 
• Ladder principal 











Hay un procedimiento principal, el cual se encarga de realizar el escaneo de los 
demás, además de ello es el encargado de mantener las funciones básicas de la 
máquina, como se detalla a continuación. 
En el procedimiento principal se realiza la lógica de modo de operación, de 
acuerdo con el que será seleccionado por el operador, además de ello, se 
incorporaron salidas para luces indicadoras que indican el modo de operación 
actual de la máquina.  En el modo manual, hay una luz verde que se mantiene 
intermitente, en el modo apagado no hay luces encendidas, durante las alarmas 
la luz roja es intermitente y en paro de emergencia se mantiene encendida. 
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En el modo manual el operador tiene la facilidad de realizar los movimientos de 
los mecanismos de la máquina, de una manera segura. En el estado apagado 
no hay ningún movimiento, y en el modo automático, la máquina realiza la 
secuencia de prueba por sí misma. 
También está el modo bypass, el cual realiza la secuencia automáticamente, 
pero no la prueba, este modo puede ser de utilidad cuando no es necesario 
realizar la prueba en determinado lote de tubería. En este modo, la secuencia 
del tanque se realiza en forma resumida, sin prueba y sin sumergir el tubo en el 
tanque. En la sección de apéndices (A.4) se puede observar la secuencia 
seguida en el tanque para el modo bypass. 
 
En el procedimiento principal se encuentra también la lógica del reset, como se 
muestra en la figura 23.  En esta máquina hay dos tipos de reset, el primero , 
que se acciona con una breve presión en el botón de reset, es el que se encarga 
de restablecer las alarmas, cuando estas se dan, y esto es un requisito para 
poder continuar con la secuencia. El otro tipo es el main reset o reset principal, 
se activa manteniendo presionado el botón de reset durante 3 segundos, este se 
encarga de detener las secuencias que se encuentra realizando la máquina, 
restablece los secuenciadores y automáticamente lleva todos los mecanismos 
de la máquina a la posición inicial o “home position. 
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Figura 23. Lógica utilizada para el reset y expulsión del tubo. 
 
 
Cuando se realiza la prueba y esta no es aprobada, se acciona una alarma, que 
detiene la secuencia del tanque, en este caso, el tubo tiene ser retirado por el 
operador, ya que no se puede tener la certeza del estado del tubo, esto porque 
puede explotar, se puede fracturar, puede tener un desprendimiento de la 
campana, u otro tipo de situación que dificulta la síntesis de una secuencia de 
extracción del tubo automáticamente. 
 
Debido a ello se ha incorporado una rutina de expulsión manual del tubo, esta 
rutina tiene la misma lógica del main reset (como se muestra en la figura 23), 
llevando todos los mecanismos a una posición inicial, y luego realiza una rutina 
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de expulsión del tubo, esta rutina será activada por un botón de Eject, que se 
encontrará en la puerta del panel principal. 
El procedimiento ManAuto contiene los enclavamientos, los cuales permiten el 
movimiento sólo si el mecanismo, se encuentra adecuadamente posicionado, y 
los mecanismos cercanos a él no obstruyen el libre movimiento de éste. Esta 
lógica se incorpora como seguridad, tanto para el operador, como para la 
máquina. 
 
Las alarmas generadas por el sistema  pueden ser de varios tipos. El primero de 
ellos es cuando la prueba falla, se activa una alarma, la cual detiene la 
secuencia del tanque, para que el operador decida si descarta el tubo, o si lo 
vuelve a probar.  En algunas ocasiones el tubo puede quedar atrapado en el 
tanque, por el lado opuesto al de la campana, esto provoca que el tubo no pueda 
salir automáticamente, y para liberarlo es necesario activar una válvula 
neumática que activa un cilindro que lo empuja, el cual es conocido como 
stripper. 
 
Se ha incorporado una lógica de auto-diagnóstico para las señales de entrada 
provenientes de los sensores, la cual permite monitorear el estado de la señales, 
e identificar cuando se ha perdido alguna, esto activa la alarma de pérdida de 
señal. Esta lógica utilizada se ilustra en la figura 24.  
También hay una alarma que se activa cuando el mandril se extiende demasiado 
por la pérdida de un sensor, esto implica daño al tubo que se encuentra en 
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proceso de prueba. Cuando ocurre una sobrecarga en los dispositivos de 
potencia, como las bombas, se activa una alarma de sobrecarga. 
 
 
Figura 24. Lógica utilizada para auto-diagnóstico de señales de sensores 
 
 
Los ladders: PipeRec, PipeCarry, TankSeq y Bypass, llevan la misma lógica de 
secuencia observada en los diagramas del apéndice A.4.  Estas sequencias son 
las de rutinas obtenidas, analizadas y aprobadas para el funcionamiento de la 
máquina de pruebas hidrostáticas. 
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Los procedimientos inputs y outputs se utilizan para asignar las variables de 
entrada y salida a las entradas o salidas físicas de la base del PLC o de los 
módulos de expansión. 
 
5.3.2.2  Panel View (HMI) 
 
La programación del dispositivo HMI (PanelView 300) se realizó, como ya se ha 
mencionado utilizando el software PanelBuilder 32. El modo de desarrollar el 
programa para el dispositivo es mediante estructuración de pantallas. El primer 
paso en la elaboración del programa fue la importación de la base de datos de 
las variables del programa del PLC, ya que este software tiene la capacidad de 
realizarlo, luego de ello se pueden asignar estas variables a los botone y demás 
controles con que cuenta cada pantalla del programa. 
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Figura 25. Ventana del importación de base de datos de variables del programa desde 
PanelBuilder32. 
Seguido de ello, se procedió estructurar cada una de las pantallas, incluyendo 
una de presentación, configuración de valores de prueba, visualización de 
señales, visualización de descripciones de alarmas, historiales de alarma. La 
totalidad de pantallas desarrolladas para el PanelView pueden ser observadas 
en el apéndice A.3 de Manual de Usuario. 
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5.3.2.3  Simulación 
 
La simulación del sistema fue de gran importancia, ya que permitió observar el 
comportamiento, tanto del sistema de control diseñado, sino también el 
funcionamiento de los componentes de potencia.   
El software utilizado para la realización de la simulación fue Automation Studio, 
que es un software para el diseño, simulación, evaluación y depuración de 
sistemas de automatización.  Se utilizó una versión de evaluación, que cuenta 
con funciones un poco limitadas, pero que permiten evaluar el funcionamiento 
del diseño mediante simulación.  Este programa, en esta versión de evaluación 
brinda la facilidad de ejecutar una simulación, en conjunto de sistemas 
hidráulicos, neumáticos y eléctricos, tanto de potencia, como de control, lo que 
proporciona una perspectiva muy cercana al funcionamiento del sistema en la 
realidad. 
 
El primer paso para el desarrollo de la simulación, fue la construcción del 
sistema virtual, como ya se mencionó, el software permite la interacción de los 
distintos sistemas que componen la máquina, como se muestra en las figuras 
26, 27 y 28. 
Seguidamente, se procedió a incorporar las secuencias de funcionamiento, el 
software permite ingresar programas en el lenguaje Relay ladder logic del 
estándar IEC61131-3, por lo que las secuencias se pudieron ingresar idénticas 
al programa desarrollado para el PLC, tal y como se muestra en la figura 29. 
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Finalmente, se realizó la simulación, en donde además de un funcionamiento de 
los sistemas en conjunto, es posible monitorear las variables del programa de 
control, así como el estado de las entradas y salidas del PLC, a partir de estos 
datos que se pueden obtener, se pudo realizar un proceso de comprobación del 
diseño desarrollado, como se muestra en la figura 30. 
 
 
Figura 26. Incorporación de los componentes de potencia. 
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Figura 27. Construcción del sistema hidráulico y colocación de sensores del hydrotester. 
 
Figura 28. Incorporación de los módulos de entrada salida de PLC 
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Figura 29. Incorporación de las secuencias de los ladders o secuencias de funcionamiento. 
 
Figura 30. Simulación del sistema virtual. 
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Capítulo 6: Análisis de Resultados 
 
Después de detallar el proceso seguido para el desarrollo del diseño, ahora se 
procederá a presentar los resultados obtenidos, además de ello se analizarán 
estos de acuerdo al cumplimiento de los objetivos planteados. 
 
6.1  Resultados 
 
En el desarrollo del proyecto, a partir de un análisis realizado con los demás 
miembros que conforman el equipo de trabajo de desarrollo de la máquina de 
pruebas hidrostáticas, se obtuvieron las secuencias preliminares de 
funcionamiento, que es similar al proporcionado en el capítulo 3, después de ello 
se realizó una propuesta para mejorar el las secuencias de operación en función 
del tiempo del proceso. La versión definitiva utilizada para el control de máquina 
se muestra en la sección de apéndices (A.3) 
 
Se realizó un análisis de los requerimientos eléctricos de potencia, los cuales 
corresponden al diseño de acometidas para la alimentación de bombas, y del 
sistema de control, además de ello, esto incluye dimensionar los dispositivos de 
protección para todo el sistema eléctrico, incluyendo potencia y control.  Es 
importante destacar el uso de distintos reglamentos, tales como el NEC para el 
diseño del sistema eléctrico, ya que este fue uno de los requerimientos de la 
empresa para el desarrollo del proyecto, ya que el cliente para el que se 
desarrolla la máquina es estadounidense. 
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Utilizando el National Electric Code, fue posible obtener los dispositivos de 
protección, calibre y tipos de cables.  Además de ello se obtuvieron valores de 
corrientes de sobrecarga, todo esto apegado a la reglamentación 
estadounidense, sumado a esto, entre los criterios para la escogencia de los 
componentes eléctricos, se tomó en cuenta las certificaciones con que éstos 
cuentan. La anterior se detalla en el capítulo anterior. 
En cuanto al sistema de control, éste se basó en un PLC, de la marca Allen 
Bradley de la familia Micrologix, en este caso 1500. Se realizó la programación 
del sistema de control utilizando el estándar IEC61131-3, en el lenguaje de 
lógica de relés, soportada por el software RSLogix500.  
 
La programación completa del control de la máquina, además de las rutinas de 
las rutinas de funcionamiento obtenidas, abarca control de aspectos como 
alarmas, operación manual a y automática de la máquina, rutinas de verificación 
de señales de entrada, como una manera de evaluar las condiciones de la 
máquina y alertar en caso de error. 
Se definió que la máquina contara con tres módulos de operación: manual, 
automático y apagado. En el modo manual, el operador podrá ejecutar cualquier 
acción siempre y cuando no se cumplan las restricciones o enclavamientos 
definidos para cada mecanismo de la máquina. Este modo se utilizada 
principalmente cuando se ha originado un paro de emergencia y se requiere 
reinicializar la operación automática. Permite colocar manualmente la máquina a 
su estado de reposo antes de reiniciar el proceso de campaneo. En el modo de 
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operación automático se ejecuta todo el proceso de prueba hidrostática sin la 
intervención del operador.  
 
Se tiene la señal de reset, la cual puede ser de dos tipos: el main reset restaura 
el sistema a su estado original. Reinicializa todas las variables delsistema de 
control y lleva los mecanismos de la máquina hasta el estado inicial. 
 Se incorpora el paro de emergencia a la máquina, si ocurre una emergencia 
(emergency stop button = 1) Todas las acciones que estaban ejecutándose 
hasta el momento se detendrán instantáneamente. Para restablecer el proceso 
es necesario que la condición sea restaurada (emergency stop button = 0), 
además, para reiniciar la operación automática desde el principio, es necesario 
estar en modo manual para colocar la máquina a su estado de reposo. Y luego 
seleccionar el modo automático. 
 
En cuanto al hardware de control, éste fue escogido de acuerdo con los 
requerimientos del sistema, a partir de las variables de control y el tipo de señal 
que se desea detectar, se procedió a seleccionar dispositivos como módulos de 
expansión para el PLC, sensores, que en algunos casos son de tipo inductivo, 
en lo que se refiere a movimientos mecánicos de la máquina y ultrasónicos para 
la detección del tubo en las distintas etapas de la máquina. Se diseñó la 
distribución espacial y los materiales necesarios para la construcción del panel 
de la máquina. 
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6.1.2  Documentación 
 
De acuerdo con los requerimientos de la empresa, se desarrollaron una serie de 
documentos, los cuales cumplen con los requerimientos de la empresa, ya que, 
en especial los planos eléctricos, deben ser interpretados por todas las personas 
involucradas con el desarrollo del proyecto, por lo que se cuenta con una 
simbología predeterminada, formatos de cajetín, conexiones, rotulación, entre 
otras. A continuación se presenta una descripción de los planos dibujados a 
partir del diseño realizado. 
Siguiendo los estándares de la empresa, los planos contienen información 
acerca de los números de hilo, número de parte de cada uno de los 
componentes, así como el tipo y calibre de cable. Tal y como se muestra en la 
figura 31. 
En los planos de control se detallan las conexiones de dispositivos mediante los 
cuales el operador puede interactuar con la máquina, además la conexión del 
PLC. Lo anterior se ilustra en las figuras 32 y 33. 
En la figura 34 se muestra el plano de distribución espacial y de construcción 
para el panel de la máquina. 
 
Diseño del Sistema Eléctrico  y de Control para una máquina de Pruebas Hidrostáticas bajo 




Instituto Tecnológico de Costa Rica  Proyecto de Graduación  86 
 
 
Figura 31. Características de los planos de potencia dibujados. 
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Figura 32. Conexiones de controles de la puerta del panel. 
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Figura 32. Conexiones de PLC y Panel View. 
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Figura 34. Plano de Construcción del panel. 
Como se observa en la figura 34, los dispositivos de protección para la parte de 
potencia y para la parte de control van dentro del panel, en la puerta del panel se 
coloca el dispositivo HMI (PanelView), y los botones de selección de modo, 
además se coloca el chart recorder. 
 
En los planos de control se detalla la conexión de las señales que provienen de 
los sensores, estas se manejas con tensión de 24VDC, por lo que pueden ser 
directamente conectadas a la entrada del módulo del PLC, como se muestra en 
la figura 35. 
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Figura 35. Conexión de las señales de entrada al PLC. 
 
 
Como ya se mencionó se utilizaron relés para el control de las válvulas 
hidráulicas, por lo que la salida del PLC controla la bobina del relé, y éste activa 




Figura 36. Conexión de las señales de salida desde el PLC. 
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Figura 36. Conexión de las señales de salida desde el PLC. 
 
 
Para realizar la conexión de los sensores hasta el panel, es necesario la 
utilización de cajas de conexión, éstas sirven como intermediario entre los 
sensores y el panel, ya que el cable de los sensores es de 2m en promedio, por 
lo que se dificulta el cableado directo hasta el panel, por lo que la conexión se 
realiza a la caja, y luego las líneas de las señales que llegan a la caja son 
llevadas por un cable multiconductor hasta el panel, en el caso de las salidas, se 
maneja de la misma manera. En la figura 37 se muestra un ejemplo de conexión 
en una de estas cajas. 
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Figura 37. Conexión de las señales de salida a las cajas intermedias. 
 
Se desarrolló el manual de usuario para la máquina de pruebas hidrostáticas el 
cual se adjunta en la sección de apéndices, este manual contiene los principios 
básicos de funcionamiento, modos de operación, alarmas, operación manual, 
ajuste de parámetros de prueba, etc. En este manual se adjuntan las secuencias 
de funcionamiento de la máquina. La lista completa de materiales también se 
adjunta en la sección de apéndices, en ella se abarca la totalidad de materiales 
eléctricos previstos para la implementación del diseño eléctrico, desde cableado, 
componentes, materiales para la construcción del panel, etc. 
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6.1.2  Simulación 
 
La comprobación del diseño realizado se realizó mediante  una simulación, el 
software utilizado permitió observar el funcionamiento del sistema de control en 
conjunto con la parte de potencia y el sistema hidráulico de la máquina. Este 
sistema es el que le da movilidad a todos los mecanismos de la máquina. 
Como ya se mencionó en el capítulo anterior, primero se construyó cada uno de 
los sistemas que se simularon en conjunto: sistema eléctrico de potencia, el 
control de la máquina y la parte hidráulica.  Mediante la asignación de variables 
internas del programa se logra enlazar cada uno de estos sistemas. En el 
sistema de control introducido se utiliza el mismo lenguaje de programación, 
utilizado para el PLC, por lo que se comprueba directamente la validez de la 
lógica de control empleada, ya que en la simulación se permite seguir paso a 
paso los valores de las variables y los accionamientos, tanto de entradas como 
de salidas de control, como se muestra en la figura 30 del capítulo anterior. 
 
La razón de realizar una simulación del sistema es el de comprobar que 
efectivamente las secuencias programadas cumplen con los requerimientos de 
funcionamiento fijados para realizar la prueba hidrostática a cada tubo, esto se 
debe de hacer de manera automática según los diagramas definitivos de 
funcionamiento de la sección de apéndices. 
En la realización de la simulación se procedió a poner especial atención al 
funcionamiento del conjunto de sistemas en cada etapa de la prueba y tomando 
en cuenta la información de temporización del capítulo 3. La cual será tomada 
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como base para la comparación con los valores obtenidos al simular la 
secuencia. 
 
En la figura 38 se muestra la ventana de simulación y también se muestra el 
ladder o procedimiento de recepción de tubo, se hace énfasis en la recepción de 
tubo, pues es la etapa del que se quiere analizar mediante simulación. 
 
 
Figura 38. Simulación del proceso de recepción de tubo 
Se observó en esta primera etapa que en un estado inicial, el sistema espera la 
llegada de un tubo, el cual se simula mediante un botón, cuando se da la señal 
de llegada de tubo, el cilindro del controlador de paso se retrae, esto indica que 
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el mecanismo que controla el paso, deja pasar un tubo hacia los brazos 
cargadores, luego de ello hay una temporización, programada para la 
estabilización del tubo en los brazos, seguidamente los brazos bajan, indicado 
cuando se retraen los pistones señalados como Loading arm, en la figura 28. 
Cuando estos brazos han bajado, el tubo se encuentra posado sobre los carros 
de transporte. La temporización obtenida en esta parte del proceso se muestra 
en la tabla 10. 
 
La segunda parte de la simulación consiste en la simulación del proceso de 
entrada del tubo al tanque y la realización de la prueba, la ventana de 
simulación, así como el procedimiento programado se muestra en la figura 39. 
 
Figura 39. Simulación del proceso ingreso del tubo al tanque y realización de la prueba. 
Diseño del Sistema Eléctrico  y de Control para una máquina de Pruebas Hidrostáticas bajo 




Instituto Tecnológico de Costa Rica  Proyecto de Graduación  96 
 
 
Se pudo observar que efectivamente la secuencia de acciones y 
temporizaciones realizadas corresponde al comportamiento esperado, además 
de ello, el tiempo tomado para realizar estas secuencias se acerca mucho al 
tiempo planteado para la realización de las mismas, estos tiempos son 
mostrados en la tabla 11. 
 
Finalmente se simuló la salida del tubo del tanque y la expulsión del mismo 
(figura 40), las secuencias efectivamente se ejecutaron de acuerdo al 
comportamiento establecido para el comportamiento de la máquina de pruebas 
hidrostáticas. 
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Figura 40. Simulación del proceso de salida del tanque y expulsión del tubo. 
 
A partir de los tiempos obtenidos en la ejecución de la simulación, se ha 
elaborado la tabla 11, la cual muestra a modo de comparación, el tiempo teórico 
fijado para la ejecución de cada secuencia, y el tiempo tomado en la simulación, 
esta comparación de datos es parámetro muy importante para la comprobación 
del diseño realizado. 
 
Es importante mencionar además, que los tiempos tomados, así como la suma 
de los mismos, corresponde a la duración de un tubo en el proceso, 
seguidamente se realizó la simulación ingresando varios tubos con intervalos de 
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tiempo de 90 segundos, con el fin de determinar, el porcentaje de mejora en 
cuanto a tiempo se refiere de utilizar una división de la máquina, haciendo 
referencia a la secuencia, para que sea capaz de recibir un tubo mientras realiza 
la prueba a otro. 
 
Tabla 11 Comparación de tiempos fijados y tomados durante la simulación 
Etapa del proceso Tiempo Fijado Tiempo tomado 
Recibo del tubo 10s 8s 
Paso del tubo hacia los brazos cargadores 10s 7s 
Descenso del tubo en los brazos 15s 10s 
Acarreo del tubo hacia el tanque 25s 23s 
Entrada al tanque y prueba 30s 29s 
Salida del tanque 30s 26s 
Expulsión del tubo 20s 18s 
total 2 min 20 s 2 min 1 s 
 
El tiempo obtenido entre expulsiones de tubo, realizando la secuencia de recibo 
en paralelo con la de prueba, es de 1 min 13 s. 
 
6.2  Análisis  
 
A partir del diseño realizado y los resultado  mostrados anteriormente, se 
procede a realizar el análisis de estos de acuerdo con los objetivos propuestos 
para la realización del proyecto. Al tratarse de un proyecto de diseño, es muy 
importante la documentación que se genere, ya que esta es la base y guía en el 
momento en que se realizará la implementación. 
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El objetivo principal de este proyecto consiste en el diseño eléctrico para una 
máquina de pruebas hidrostáticas en tubería de PVC, el proceso metodológico 
utilizado se ha detallado en el capítulo 4. Como se puede observar, en primera 
instancia, se tomaron referencias de otros proyectos realizados por la empresa, 
además de ello se mantuvieron reuniones con el resto de integrantes del equipo 
multidisciplinario encargado del desarrollo de esta máquina.  También se 
realizaron trabajos de campo, en proyectos que en ese momento se 
encontraban en proceso de implementación, esto con el fin de, mediante 
observación poder llegar a tener un panorama más amplio en cuanto los 
estándares y forma de trabajo de la empresa. 
 
La primera parte del diseño consistió en el análisis del funcionamiento, con el fin 
de plantear las secuencias de funcionamiento, como producto de este análisis, 
en conjunto con el equipo de trabajo, como ya se ha mencionado, se obtuvo una 
secuencia preliminar de tipo lineal, y posteriormente una que permite la 
ejecución en paralelo de la secuencia de prueba y la recepción del tubo. Con 
fines de documentación se realizaron los diagramas de secuencia, presentados 
en la sección de apéndices. Es importante destacar que estos diagramas son la 
base del programa de control desarrollado. 
 
En cuanto a diseño eléctrico de potencia, se dimensionaron los dispositivos de 
protección para los motores de las bombas, haciendo uso del NEC, 
reglamentación utilizada en los Estados Unidos, como se mencionó el destino de 
la máquina es ese país. La selección de componentes, como se detalla en el 
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capítulo 5, fue realizada tomando en cuenta las certificaciones del dispositivo y 
además de ello sus características en contraste con los requerimientos eléctricos 
para un funcionamiento adecuado del sistema. Además fueron tomados en 
cuenta otros factores como precio, proveedores, disponibilidad y tiempos de 
envío. 
 
El sistema de control diseñado está basado en un PLC de la marca Allen 
Bradley a petición del cliente. La escogencia de este dispositivo se realizó 
tomando en cuenta características como cantidad de entradas y salidas, 
memoria, dimensiones físicas, entre otras. Se seleccionó el dispositivo de la 
familia Micrologix, serie 1500, el cual ofrece un espacio físico reducido, un set de 
instrucciones muy poderoso, además de ello el software de programación está 
disponible en la empresa.  En un sistema de control, los sensores son parte muy 
importante, ya que a través de ello se puede tener la noción de las acciones 
realizadas por el control, la selección de sensores se realizó tomando en cuenta 
los aspectos explicados en la descripción del software de control. Con la 
escogencia de estos sensores se busca que las señales sean robustas, 
especialmente las que se generan en partes de la máquina donde las 
condiciones de trabajo para este tipo de dispositivos se tornen difíciles. Se busca 
que las señales no se vean afectadas por contaminación, por partículas de PVC, 
o por insectos, situaciones que se pueden presentar en el entorno de una planta 
de producción. 
 
A partir del diseño, tanto de potencia, como de control, se dibujaron los planos, 
que incluyen las conexiones de potencia, control y el cableado. El desarrollo de 
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estos planos se realizó de acuerdo con el estándar utilizado en la empresa, ya 
que es muy importante el mantener uniformidad, en cuanto  a las características 
del plano como rotulaciones, cajetín, información sobre componentes, etc.  En 
los planos mostrados en la sección de apéndices se puede observar que estos 
contienen la mayor información disponible, sin llegar a saturarlo, esto con el fin 
de ayudar en el proceso de implementación, de manera que el plano pueda ser 
interpretado claramente. 
 
Luego de tener los requerimientos eléctricos, el sistema de control y las 
selección de componentes, se procedió al diseño del panel principal de la 
máquina, el cual contiene los dispositivos de protección para los componentes 
de potencia, la alimentación principal entra al panel (480VAC), también las 
señales de entrada y salida de control, en la sección de apéndices se muestra el 
plano de construcción y distribución espacial de los componentes en el panel. 
 
En la programación del sistema de control, como se detalla en el capítulo 5, 
además de las secuencias de operación obtenidas, se tomaron en cuenta 
aspectos como seguridad y alarmas que el sistema debe proporcionar, como se 
explica, el sistema tiene tres modos de operación, lo que permite la ejecución de 
la secuencia, tanto manual como automática, además cuenta con un paro de 
emergencias en caso de presentarse alguna situación imprevista, el sistema de 
alarmas brinda la facilidad de conocer el motivo de una interrupción en una 
secuencia o de un funcionamiento inadecuado de la máquina, se cuenta además 
con un lógica de auto-diagnóstico, la cual se encuentra en constante ejecución, 
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ésta informa mediante alarmas, cuando se ha perdido una señal de entrada al 
PLC. 
 
Se incorporaron además al diseño dispositivos de visualización de información 
de visualización de los parámetros de la prueba, un chart recorder, dispositivo 
que almacena el historial de las pruebas realizadas por la máquina. Un 
dispositivo HMI, el cual permite la visualización y control de las secuencias de la 
máquina, el control manual y el monitoreo de alarmas por parte del operador. Es 
importante destacar la definición de una lista de materiales eléctricos para la 
posterior implementación del proyecto, constituido como uno de los objetivos del 
mismo. Esta lista, mostrada en la sección de apéndices, se detallas los números 
de parte de la totalidad de los componentes y materiales seleccionados, además 
de ello el presupuesto preliminar, el cual no sobrepasa el valor inicial con el que 
se cuenta, esto es importante, porque permite contar con presupuesto en caso 
de algún imprevisto en la implementación. 
 
Con el fin de comprobar el cumplimiento del diseño realizado, con los 
requerimientos presentados para el desarrollo del mismo. El software utilizado, 
pese a ser una versión de evaluación, permitió observar el comportamiento de 
las secuencias de funcionamiento programas, en operación conjunta con los 
sistemas de potencia eléctrica e hidráulico. La simulación permite ver 
animadamente el movimiento de los cilindros hidráulicos del sistema, éstos son 
los que proporcionan la movilidad a cada uno de los mecanismos de la máquina. 
En primera instancia se procedió a verificar el adecuado funcionamiento de las 
secuencias programas con respecto a los diagramas de operación, 
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seguidamente se verificaron los tiempos de ejecución de acuerdo a la 
temporización teórica fijada.  Como se muestra en los resultados obtenidos, y los 
datos de la tabla 11, las secuencias simuladas realmente corresponden al 
comportamiento esperado, además de ello se muestra que la temporización 
obtenidas es acorde a los requerimientos de tiempo, ya que al tratarse de un 
proceso de prueba de tubería de diámetro pequeño la rapidez con la que se 
realiza el proceso es de mucha importancia.  
 
Los datos mostrados en la tabla 11 corresponden al proceso completo de un 
tubo, según los requerimientos de la tabla 1, el tiempo máximo disponible para la 
realización de la prueba es de 2 min 54 s, y el tiempo tomado en la simulación 
es de 2 min 1s, con lo que efectivamente se cumple el requisito de  
temporización, adicionalmente, se realizó la simulación ejecutando las acciones 
de manera que se presentara un tubo cuando se realizaba la prueba de otro, la 
temporización obtenida entre las salidas de cada tubo fue de 1min 13s, con lo 
que se disminuye considerablemente, y comprueba la efectividad de proceso en 
la máquina, cuando tiene estaciones separadas: de recibo y de prueba. 
 
Con esta información obtenida de la simulación, además tanto del software, 
como del hardware, se comprueba teóricamente y en la práctica mediante la 
simulación, la validez del diseño realizado, que además toma en cuenta 
estándares y reglamentos, tanto internacionales, nacionales y propios de la 
empresa para el desarrollo de este proyecto. 
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Capítulo 7: Conclusiones y recomendaciones 
 
A continuación se brindan las conclusiones y recomendaciones obtenidas al 
analizar los resultados producto del trabajo realizado en el diseño eléctrico para 




a) De acuerdo con los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto, y 
de la simulación realizada, se comprueba el cumplimiento de los 
requerimientos planteados para el diseño del sistema eléctrico y de 
control para la máquina de pruebas hidrostáticas. 
 
b) El diseño obtenido de de potencia y de control de la máquina de pruebas 
hidrostáticas, sigue los lineamientos internacionales, tanto en el 
procedimiento de diseño, como en la escogencia de los materiales 
eléctricos seleccionados, cumple con los reglamentos y estándares  
vigentes, válidos tanto en nuestro país, como en el país de destino 
cuando el proyecto se implemente. 
 
c) Producto de un análisis realizado a partir de las especificaciones de 
prueba en la norma C900, y mediante el trabajo de un equipo 
multidisciplinario, fue posible la obtención de la secuencia necesaria para 
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llevar a cabo la prueba hidrostática, y su posterior verificación mediante 
simulación. 
 
d) Mediante la división del funcionamiento de la máquina en dos etapas de 
recepción y prueba, se mejora el tiempo tomado en la realización de la 
prueba de cada tubo. 
 
 
e) La simulación realizada sirve como base de comprobación de futuros 
proyectos que sean realizados por la empresa, ya que anterior a la 
realización de este proyecto no se incluía, un proceso de simulación 
posterior al diseño. 
 
f) Se definió la totalidad de componentes eléctricos necesarios para la 
implementación de la máquina, además de ello, se brindó información 
sobre proveedores y costos, el presupuesto requerido no excede al 
presupuesto que la empresa tiene destinado para elementos eléctricos, 
además se cuenta con un margen para imprevistos. 
 
 
g) Se generó la documentación necesaria para iniciar la implementación, 
además de ello, se brinda la posibilidad de expansión y mejoras que se 
deseen realizar en un futuro a la máquina. 
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a) Entre las especificaciones del cliente no se cuenta con funciones 
adicionales como la conexión a una red de área local, el diseño realizado 
cuenta con la posibilidad de realizar esta conexión en un futuro, si el 
cliente lo requiriese, los componentes utilizados como PLC, pantalla HMI 
(PanelView), y el dispositivo Chart recorder cuentan con la interfaz 
necesaria para realizarla. 
 
b) Puede ser incorporada una válvula hidráulica controlada eléctricamente al 
pistón que se encarga de liberar el tubo en caso que este quede 
atrapado, de esta manera se podría controlar su funcionamiento e incluirlo 
en la secuencia con el fin de realizar esta tarea automáticamente. 
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Apéndice A.1    
A.1.1 Glosario 
 
DH +: Protocolo de comunicación para redes industriales con características de 
alta velocidad.  
DH-485: protocolo de comunicación utilizado en la implementación de redes 
industriales.  
Guardamotor: Breaker termomagnético de protección para motores. 
HMI: Interfaz humano-máquina  
Ladder: Metodología utilizada en los PLC para subdividir el programa principal 
en procedimientos, parte del estándar IEC61131-3 
Mandril: Molde utilizado para el proceso de campaneado, para dar forma a la 
campana, utilizado también para las pruebas hidrostáticas en tuberías de PVC. 
Panelview: Modelo de la pantalla, funciona como dispositivo HMI.  
Panelbuilder: Software utilizado para el desarrollo de la interfaz a través de la 
pantalla de tacto. 
PVC: Cloruro de Polivinilo 
RSlogix: Software especializado para la programación de los controladores 
lógicos programables (PLC). 
TAG (etiqueta): se refiere a una variable dentro del sistema. 
Corriente: Movimiento de las cargas en un conductor. Su unidad es amperios 
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Modulo I/O: Modulo de entradas / salidas, es una colección de circuitos 
electrónicos que proveen las condiciones para conectar a un dispositivo de 
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Anexos 
A.1  Hoja de información del Proyecto 
 
Información del estudiante 
 Nombre:  José Pablo Espinoza Fallas 
Cédula o No. Pasaporte: 4-0182-0823 
Carné ITCR: 200222991 
Dirección de su residencia en época lectiva: San Pablo de Heredia, Costado Sur 
de la Iglesia Nueva, Católica, casa blanca con árboles de cipres al frente. 
Dirección de su residencia en época no lectiva: la misma 
Teléfono en época lectiva: 88153018 




Información del Proyecto 
Nombre del Proyecto: Diseño del sistema electrico y de control para una 
máquina de pruebas hidrostáticas bajo la norma C900. 
Profesor Asesor: Ing. Carlos Badilla Corrales 
Horario de trabajo del estudiante:  L,M y V de 7:30 a.m. a 5:00 p.m 
 
Información de la Empresa  
Nombre: TechShop Intenational S.A. 
Zona: La Uruca 




Actividad Principal: Mecánica de precision, diseño y fabricación de maquinaria 
para líneas de producción de tuberías de PVC. 
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A.2  Hojas de datos 
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